
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ л а б о р а т о р н ы й  ц ен тр

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический. 173. 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail-aomy.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001 510329

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. На именование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 23/81, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Аргунинского, 53

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
11.1 1.2021 09:00
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14,2°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.11.2021 10:19 
НД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 15859: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СаиПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 15859.В.09.Б. I 1.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СНУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол!ы) № 15859 распечатан 22.1 1.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол нс может быть полностью или част ично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления II 11.2021 13:20 

Регистрационный номер 15859
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, нр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 11.11.2021 13:30 Дата выдачи результатов 12.11.2021 13:12

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформ 11 ыс бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_______ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

I [ротокол(ы) № 15859 распечатан 22.11.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mairqornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр си гиены и эпидемиологии 
в Республике/Алтай»

^  И.К). Зубюк

22.1 1.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  I5860 ОТ 22 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН I060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 26/88, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Аргучинского, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
l l.l I.2021 09:05
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 10,5°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.11.2021 10:25 
НД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 15860: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 5860.В.09.Б. 1 1.2 I

9. ИД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) №  15860 распечатан 22.11.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛ1 (

Ф (12-46 И здание № 6-2021
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10. Средст ва измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер 11омер в 

Г осрсестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 11.11.2021 13:20 

Регистрационный номер 15860
Испытания проведены по адресу Теспублика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборазория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 11.11.2021 13:30 Дата выдачи результатов 12.11.2021 13:13

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Гермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФВУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ресйублике Алтай"

Ф.И.О., должность лира, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№  15860 распечатан 22.11.2021 стр. 2из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (лроб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ 11.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001 510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛИ,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике \А \ аи»

-€ /■  ------- и .ю . 3) бюк

м.п.
2 2 .11.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  I586I ОТ 22 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

Муниципальное унитарное предприятие пТнловодстрой

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование обрата (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 16/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2 
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
1 1.11.2021 09:10
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура I 1,4°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.11.202 I 10:26 
НД на отбор проб:

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 15861: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие обьем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 5861 .В.09.Б 1 1.2 I

9. НД па методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) №  15861 распечатай 22.11.2021 с гр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образнов) заказчиком 
исш,нагельный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

1 осрсестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 " 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 11.11.2021 13:20 

Регистрационный номер 15861
Испытания проведены но адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 11.11.2021 13:30 Дата выдачи результатов 12.11.2021 13:14

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_________< 0 Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 15861 распечатан 22.11.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образен.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел (38822) 6-46-53, qti@mail gorny ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001 510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике /Ь \ гай» 

т У  ^  ^ ----- И.Ю. Зубюк

2 2 .1 1.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  15862 ОТ 22 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образна (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 8/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2 
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
11.1 1.2021 09:15
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура I 1,5°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.11.2021 10:28 
НД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 15862: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПмН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 15862.В.09.Б. I 1.21

9. ЦД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное.оборудование:

№ п/п 1(аименование, 
тип Заводской номер 11омер в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестаци и

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ГС-200 СГ1У

207 ~ 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 15862 распечатан 22.1 1.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный цен тр ответственности не несет .

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 11.11.202! 13:20 

Регистрационный номер 15862
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 11.11.2021 13:30 Дата выдачи результатов 12.11.2021 13:15

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Ьоровихииа А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственно! о >а оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 15862 распечатан 22.11.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытании (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛИ,
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Федеральная служба но надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001 510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛИ,

3. Наименование обраша (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 9/2000, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усгь-Кокса, ул. Северная, 2 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
I 1.I 1.2021 09:20
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14,1°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.11.202 I 10:30 
НД на отбор проб:-----

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 15864: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 15864.В.09.БД 1.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) №  15864 распечатан 22.11.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (ироб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛ11.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок-
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 11.11.2021 13:20 

Регистрационный номер 15864
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 11.11.2021 13:30 Дата выдачи результатов 12.11.2021 13:16

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/100см 3 не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лицяубтйетст'венного (а оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) №  15864 распечатан 22 11.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты нрав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФЬУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс (38822) 6-42-27, Тел (38822) 6-46-53, gti@mail oornv ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001 510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 14/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная,2 
А '

5. Условии отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
11.1 1.2021 09:25
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А,, представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,8°С 

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.11.2021 10:32 
НД на отбор проб:........

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 15865: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 5865.В.09.Б. 11.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол!ы) №  15865 распечатан 22.11,2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п I {аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

Ж свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления II . 11.2021 13:20 

Регистрационный номер 15865
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 11.11.2021 13:30 Дата выдачи результатов 12.11.2021 13:16

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/100смЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01
*

Испытания проводил(и): Ьоровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, оушггственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол! ы) № 15865 распечатан 22.11.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (ироб/образцов) заказчиком 
иены I а I сльиым лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гиг иены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия. Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Хлтай»

' _____ " ' И.Ю. Зубюк

2 2 .1 1.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  15866 ОТ 22 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксииский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Нода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № 1 Д, Республика Алтай, Усть-Коксииский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
1 1.1 1.2021 09:30
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.11.202 I 10:35 
НД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 15866: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. МД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические nopiVianiBbi и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 5866.В.09.Б. 11.21

9. МД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 1^именование, 
тип Заводской номер 11омер в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС -1 /80 СНУ

17982 363116 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№  15866 распечатан22.11.2021 стр. 1 из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимог о уровня

НД на методы 
исследований

Б А КТ Е Р И О Л О Г ИЧ Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 11.1 1.2021 13:20 

Регистрационный номер 15866
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 11.11.2021 13:30 Дата выдачи результатов 16.11.2021 10:37

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 10 отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 10 отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Ьоровихима А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного la оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) №  15866 распечатан 22.11.2021 сэр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты нрав потребителей и благ ополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес. 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001 510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛИ,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 22/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
I 1.1 1.2021 09:35
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД (температура Ю,9°С 
Дата и время доставки в ИЛ Ц: 11.11.2021 10:36 
НД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 15868: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 15868.В.09.Б. 1 1.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 15868 распечатан 22 11.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может бы ть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный Т С -1/80 СПУ

17982 - 363116 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СГ1У

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

i I. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т ЕР И О Л О Г И ЧЕ С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 11.11.2021 13:20 

Регистрационный номер 15868
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 11.11.2021 13:30 Дата выдачи результатов 16.11.2021 10:38

1 Общие (обобщенные) 
колпформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 12 отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колнформные бактерим

КОЕ/ЮОсмЗ 12 отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Ьоровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность jiHua^joj^TCjeeHiioro за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

11ротокол(ы) № 15868 распечатан 22.1 1.2021 стр, 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИД1 [.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиолог ии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mairqornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001 510329

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятии, органищиии (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 21/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нолевая, 38 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
11.1 1.2021 09:40
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,5°С 

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.11.2021 10:38 
НД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 15869: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. ИД, регламентирующие обз>ем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 5869.В.09.Б. 1 1.21

9. ИД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Прозокол(ы) №  15869 распечатан 22.11.2021 етр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер 11омср в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

I Термостат электрический 
суховоздушный ТС -1 /80 СПУ

17982 - 363116 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СГ1У

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д I 73/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 11.11.2021 13:20 

Регистрационный номер 15869
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, нр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 11.11.2021 13:30 Дата выдачи результатов 16.11.2021 10:40

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 9 отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 9 отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.Н.О., должность лица, отрзГгственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

1(ротокол(м) № 15869 распечатан 22.1 1.2021 стр 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mairaornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Рее п уткл и кеЛ лта й »

_____ И.Ю. Зубюк

22.1 1.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  15872 ОТ 22 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятии, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 6/02, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Парковая,35
А '

5. Условия озбора, доставки*
Дата и время отбора*:
11.1 1.2021 09:45
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют 11Д ; температура 14,2°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: II 11.2021 10:40 
НД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 15872: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие обьем лабораторных испытаний н их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 5872.В.09.Б. I 1.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 15872 распечатан 22.11.2021 сгр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный цензр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер 11омср в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 11.11.2021 13:20 

Регистрационный номер 15872
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 11.11.2021 13:30 Дата выдачи результатов 12.11.2021 13:18

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Гермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводид(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лицами ветственного за оформление протокола:

_____ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

11ротокол(ы) № 15872 распечатан 22.11.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛИ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиолог ии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс. (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель и л и  
ФБУЗ «Центjvгигиены 
в Респушшк/Алтай»

и эпидемиологии

И.Ю. Зубине

м.п.
2 2 .1 1.202I

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  I5873 ОТ 22 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное пред[1риятие'“' ' ‘Те1Т)1оводстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
(Зола из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н-90. Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Строительная, 7 А (РЭС)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
11.11.2021 09:50
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14,3°С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.11.2021 10:42 
НД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15 .01.2021
Проба № 15873: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 5873.В.09.Б. 1 1.2 1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) №  15873 распечатан 22.112021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов иены ганий (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может был ь полностью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛ11
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ м/п Наименование,
тип Заводской номер 11омер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СНУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д I 73/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 11.11.2021 13:20 

Регистрационный номер 15873
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2. Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 11.11.2021 13:30 Дата выдачи результатов 12.11.2021 13:19

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 15873 распечатан 22.1 1.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, oli@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001 510329

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГ'РН ! 060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 3/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Строительная, 13 А (НУ)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
I 1.1 1.2021 09:55
Ф.П.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура I 3,8°С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.11.2021 10:45 
НД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 15874: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 15874.В.09.Б. 1 1.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 15874 распечатан 22.11.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответсз'венностн не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
11асз'0Я1цнй протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ1 (.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 1 ^именование, 
тип Заводской номер Номер в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СГ1У

207' - 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р  И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А II И Я
Дата поступления 11.11.2021 13:20 

Регистрационный номер 15874
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 11.11.2021 13:30 Дата выдачи результатов 12.11.2021 13:19

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерант! i ые 
кол и фо р мн ые бактери и

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проволил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

11ротокол(ы) № 15874 распечатан 22.11.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный ц е тр  ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору к сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФЬУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс, (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail-qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛИ,
ФБУ } «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике АУрди»

qC~7 ---- И.Ю. Зубюк

2 9 .1 1.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  16752 ОТ 29 ноября 2021 г.

I. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г I0/08, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон, ул. 
Молодежная, 28

5. Условия отбора, доставк'и*
Дата и время отбора*:
25.11.202 I 08:49
Ф.И.О., должность*: Черепанов С. А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют 11Д ; температура 10,2°С 

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25,1 1.202 1 09:52 
11Д на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба №  16752: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относя тся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16752.В.09.Б. I 1.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санигарно-микробиологическим анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/н 1{аимспование.
ГИИ

Заводской номер 11омср в 
1 переест ре

jVl' свидетельства 
о поверке, протокола об 

а пеетации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ГС-200 СНУ

207 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022

Прогокол(ы) № 16752 распечатай 29.11.2021 сэр. I из 2
Значком * отмечена информация прслостаплсмиая заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов йены гамнй (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный ценэр ответственности не песет.

Результат распространяется на испытанный образен
11астоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизвелся без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : .N3 6-2021



11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы 
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Г Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е II С С Л Е Д О В А Н II Я
Дата поступления 25.11.2021 12:00 

Регистрационный номер 16752
Испытания проведены но адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 1 5:05

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
ко; 1 иформ н ые бакз ери и

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил!и): Мекишкина К. Л., врач-бактериолог ФВУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного гл оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

11ротокол(м) № 16752 распечатан 24.1 1.2021 с я р. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объек тов иены танин (проб/образцов) шказчпком 
иеныTarejii.ni.iTi лабораторный иешр ответственности не несет.

Результат pact ipuc i ранне гея на иены тайный образец.
Настоящий протокол не можез быть полностью или частично воспроизведем без письменного разрешения ИДЦ.

Ф 02-46 И иание : jVy 6-202 I



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель И 
ФБУЗ «Центр г 
в Респуиттике

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  16754 ОТ 29 ноября 2021 г.

/Иены и эпидемиологии 
а иг

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование обрата (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г I8/92, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Мульта, ул. Школьная, 90

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
2 5 .1 1.2021 08:37
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД (температура Ю,5°С 

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.202 1 09:54 
НД на отбор проб:— .

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 16754: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16754.В.09.Б. 1 1.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства щмерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

1 осрееетре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации.

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СГ1У

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол! ы) А- 16754 распечатан 29.11.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытании (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности нс несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
11астоя1ций протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ,

ф 02-46 Издание : V 6-2021
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12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. I орно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2,
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/и

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

11Д на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 25.11.2021 12:00 

Регистрационный номер 16754
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, нр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 15:06

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводид(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФЬУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

11ротокол(ы) № 16754 распечатан 29,11.2021 етр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За прелоезаиленную информацию и отбор объектов испытаний (нроб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный цензр ответственности не несет.

Резелыаг раепроеараняеаея на испытанный образец.
11аетоящий проз о м ' i не можез быгь иодносгыо или частично военроизнелен без письменного разрешения ИЛ! I

Ф 02-46 И здание : №6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФВУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail qorny.ru 
Запись а реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр I/ 7 пены и эпидемиологии 
в Респуб,

С Р . ‘

ПРОТОКОЛ
Л АВОР АТОРН Ы X ИСП ЫТ А11И Й

№  16755 ОТ 29 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 27/82, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Маральник (Мультинский), 
(восточная окраина кадастрового квартала)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.1 1.2021 08:28
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 10,3°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.1 1.2021 09:57 
НД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 16755: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16755.В.09.Б. 1 1.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Сашиарпо-,микробиологический анализ питьевой воды."

1(1. Средства измерений, испытательное оборудование:

,Vi! п/ll 1 {аимсновапис. 
тип Заводской номер 1 loviep в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, про сокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрически й 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) №  16755 распечатан 29.11.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмочена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный ыборагорным о с т р  озвегегвеиност не несет 

Резулыаз раснросфанясгся на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения i IJI1 (.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. I орно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 25.11.2021 12:00 

Регистрационный номер 16755
Испытания проведены по адресу [Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, нр. Коммунистический, д 173/2. Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 15:07

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микрооргани з м ов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Гермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ нс обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания мроводил(и): Мекишкина F'. Л., врач-бактериолог ФВУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_ / у  С Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтг

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

11ротоко;|(ы) .N1’ 16755 распечатан 29. I 1.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный ц е тр  ответствен п о с т  не песет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может бы гк полносп.ю или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gomv,ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001,510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр йнгиены 
в Республике/
&

29 .1 1.2021

и жидемподогии

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  16756 ОТ 29 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/84, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Наговицина. 29 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.1 1.2021 08:08
Ф.Н.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 10,7°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.1 1.202 1 09:58 
НД на отбор проб: —

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) jVa 58 от 15.01.2021
Проба № 16756: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16756.В.09.Б. I 1.21

9. ИД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

jYe п/п 1 {аименование,
ГИГ1 Заводской 1 юмор 11омер в 

1 осрееетре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрически й 
суховоздушный ГС - 1/80 СГ1У

17982 " 363116 от 18.03.2021 17.03.2022

1ротокол(ы) №  16756 распечатан 29.11.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный .лабораторный о с т р  ответственности не несет.

Результат раснрослраниется на испытанный образец
Настоящий протокол не можег'быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 И здание : jYv 6-2021



№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

1 ‘осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

9 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимог о уровня

ИД на методы 
исследований

Б А К I Е Р И О Л О Г ИЧ Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 25.11.2021 12:00 

Регистрационный номер 16756
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2. Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 29.11.2021 12:09

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОК/ЮОсмЗ нс обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

7 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

2) Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЁ/НЮсмЗ нс обнаружено отсутствие МУК 4.2 1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного ia оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) .№ 16756 распечатан 29.1 1.2021 сгр. 2 m 2
Значком * отмечена информация предоставленная шказчпком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обр-азцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственное'!!! не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФВУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛИ,

1. Паи меноваине предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная. 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 41/73, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Партизанская, 
17 А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.1 1.2021 08:00
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 10,5°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2021 10:00 
НД на отбор проб:------

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 16757: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16757.В.09.Б. 1 1.21

9. НД па методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

И). Средства измерений, испытательное оборудование:

№ и/п 1 (аименованис.
ГИИ Заводской номер Номер в 

1 осреест ре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестацигг

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 16757 распечатан 29 ! 1.2021 стр 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (мроб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Резу льтат распространяется на испытанный образец.
! 1астоятнй протокол не может бы ть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 25.1 1.2021 12:00 

Регистрационный номер 16757
Испытания проведены но адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 15:08

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

'Гермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) №  16757 распечатан 29.11.2021 сгр. 2 in  2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За прелоезаиленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцом) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или чаезично воспроизведен без письменного разрешения ИЛИ,

Ф 02-46 Издание . jV*: 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

2 9 .1 I

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  16758 ОТ 29 ноября 202I г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Телловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Северная, 6.

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.11.2021 08:12
Ф.И.О., должность*: Гордеев Е Ю, представитель заказчика 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 10,8°С 

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2021 10:02 
НД на отбор проб:-----

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 16758: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16758.В.09.Б. 11.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п I (аимснование,
ГИИ

Заводской номер 11омер в 
1 осресстре

jY-з с в и лете л ьетва 
о поверке, протокола об 

аттестации -

Срок
действия

1 Термостат электрическим 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 " 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022

I [рогокол(ы) .V1 16758 распечатан 29.11.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцоа) заказчиком 
испытательный лабораторным центр ответственности не несет 

Резул ь 1 а г распространяется на испытанным образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 И здание : № 6-2021
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Резул ы а гы 
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К 1 К Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н  И Я
Дата поступления 25.11.2021 12:00 

Регистрационный номер 16758
Испытания проведены по алресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, л 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 15:09

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмо»

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Гермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина К. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гиг иены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

______ /V  _Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

11ротокол(м) №  1675S распечатан 29.1 1.2021 а р . 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор обьектов испытаний (ироб/образцов) заказчиком 
йены iaie.ii,ный лабораторный ц е тр  ознезственности не несет 

1 ’езулыа ' 1 раснрос1раняется на испытанный образец.
I lac юя m ini про юкол не может бы 11, полностью или част ично воеиронтнелен без письменного ра |решення ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФЬУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001,510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Ал

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  16761 ОТ 29 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 7/12, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Баштала, ул. Солнечная, 17 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.1 1.2021 08:00
Ф.И.О., должность*: Г ордеев Е.Ю, представитель заказчика 
Условия доставки*: соответствуют ИД (температура 12,3°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.1 1.2021 10:07 
11Д на отбор проб:-----

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор jN? 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 16761: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16761 .В.09.Б. I 1.2 I

9. МД на м етоды  исследований, п о д го то вку  проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ н/н 1̂ именование.
ГИИ Заводской номер 11омер в 

1 бсреестре

JN1» свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ГС-200 СИУ

207 - 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) №  16761 распечатан 29.11.2021 стр. I и в 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

’За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обравцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности нс несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быт ь полностью пли частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11

Ф 02-46 И ианпе jNe 6-2021
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, нр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Резул ьтаты 
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Г Е Р И О Л О  Г И Ч Е  С К ИЕ И С С Л Е Д О В А Н И  Я
Дата поступления 25.11.2021 12:00 

Регистрационный номер 16761
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 15:09

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/100см 3 не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

"> Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. 13. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокод(ы) № 16761 распечатан 29.11.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
исныгагелъный лабораторный центр ответственности нс несет.

Резуль тат распространяется на испы танный образец.
Настоящий протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИД11

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Теп: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

ЛАБОРАТОРНЫ Х И ОПЫТАМИ Й
№  16763 ОТ 29 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н - 84, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Полеводка, ул. 
Центральная, 2 Д

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.1 1.2021 08:00
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 11,3°С 

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2021 10:09 
НД на отбор проб:-----

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 16763: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16763.В.09.Б. I 1.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

jVs п/п 11аименование. 
гип Заводской номер 11омср в 

1 'ос реестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ГС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) №  16763 распечатан 29.11.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
I lac гояший протокол нс может быт ь полностью или част ично воспроизвела! без письменного разрешения ИЛЦ
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 1 73/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К 1 К Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 25.11.2021 12:00 

Регистрационный номер 16763
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2. Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 15:10

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/100с м3 не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

1 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/1 ООсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Г. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность ли ца,о£ветствен ною за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

11ротокол(ы) jVl1 16763 распечатан 29.11.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : 241* 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «1(ентр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСП Ы ТАТЕ Л ЬИ Ы Й ЛАБОРАТОР11Ы Й ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел (38822) 6-46-53, qti@mail.gornv ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001 510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организаций (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 22/12, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Садовая, 6 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.1 1.2021 08:17
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД (температура 12,4°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2021 10:12 
НД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба №  16764: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний п их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16764.В.09.Б. 1 1.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." 11

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ и/и 1 (аимснованис.
ГИИ Заводской номер 11омер в 

1 осреесгре

jVy свидетельства 
о поверке, протокола об 

а,Тестации

Срок
действия

1 Те р м остат электрический 
суховоздушный ГС-200 СНУ

207 363 1 1 5 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

11ротокол(ы) №  167(4 распечатан 24.11 2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

Га нрс.юставлентю информацию и отбор объектов йены iaiiitii (проб/обра шов) така пиком 
испытаны!.ими забораюрныи це тр  ответственности не нссег.

Результат распространяется на испытанный обратен.
IГастоящий протокол не может быть полностью пап частично воспроизведен без письменного разрешения И ЛЦ.

<1> 02-46 И I,тайне .V' 6-2021



12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2,
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

ИД на методы 
исследований

Б А К Г Е Р И О Л О Г И Ч Е С К ИЕ И С С Л Е Д О В А Н И  Я
Дата поступления 25.1 12021 12:00 

Регистрационный номер 16764
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2. Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 15:11

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОК/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

7 Общее число 
м и к poop ган и з.мо в

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4 2.1018-01

3 Термотолерантные 
кол иформ н ые бак I ери и

КОЕ/100с м3 не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Н. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного >а оформление протокола:

________ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

11ротокод(ы) № 16764 распечатан 29 I !  2021 cip 2 пт 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытании (ироб/обра шов) заказчиком 
иеныта'тельный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
11астояш.ий протокол не может бы и* полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения И,'ll I.
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Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail oorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУ i «Центр гигиены и эпидемиологии

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 5568, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Центральная, 23 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.1 1.2021 08:27
Ф.И.О., должность*: Шандоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД (температура 12,5°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2021 10:13 
11Д на отбор проб:-----

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 16767: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16767.В.09.Б. 1 1.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-0! "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

Н" п/п 11аименоваиие. 
тип Заводской помер 11омер в 

1 оереестре

№ свилетедьства 
о поверке, про юкола об 

аттестации

Срок
(еиетвия

1 Термостат эле ктрическ и й 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 " 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11ротокол(ы) №  16767 распечатан 29 II 2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная шкатчнком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
I Отстоящий протокол не может быт к полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ Определяемые Единицы Результаты Величина НД на методы
п/п показатели измерения испытаний допустимого уровня исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А И И Я
Дата поступления 25.11.2021 12:00 

Регистрационный номер 16767
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2. Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
___________ Дата1 начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 15:12______________

1 Общие (обобщенные) 
кол иформ ные бактери и

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-0!

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Гермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/КЮемЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФЬУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Л У Бачурина О. В. инженер ФБУ'З "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

I |ротокол(ы) N “ 16767 распечатан 26.1 1.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (мроб/обрашов) заказчиком 
испытательный лабораторный цетр  ответственности не песет.

Результат распространяется на испытанный образец
11астоящнй протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИД11
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пет р гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.Qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр niriieiibi и эпидемиологии
в Республике А/Тай»

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  16769 о т  29 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 1/90, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, уд. Подгорная, 10 А

5. У словия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.1 1.2021 08:35
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,4°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.1 1.202 I 10:1 7
НД на отбор проб:-----

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
'Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба №  16769: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16769.В.09.Б. 1 1.21

9. ИД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

Лч п/н 11аименокаиие. 
тип Заводской номер 11омор в 

1 бсреес1 ре

№ свидетельства 
о гювсркс. протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол(м) № 16769 распечатан 29.11.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор обьектов испытаний (ироб/образнов) заказчиком 
испытательный лабораторный о с т р  ответственности не несет 

1’с з\ и,I аI распространяется на испытанный образен.
11астояший протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д I 73/2,
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты 
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г  И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 25.1 1.2021 12:00 

Регистрационный номер 16769
Испытания проведены по адресу (Республика Алтай, г. Г орно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2. Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 15:13

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ нс обнаружено отсутствие МУК 4.2 1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/100с м3 не обнаружено отсутствие МУК 4.2 1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гиг иены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ои^сгвенною *а оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА»

11ротокол(ы I jNI’ 16769 распечатан 29. 1  | .2021 стр. 2 и з 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытании (проб-образцов) заказчиком 
иены iale п.ным лабораторный центр отве'1 'етвенноет не несет.

Ревудьтат распространяется на испытанный образен
Настоящий протокол не может быть полностью или частично' воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты нрав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес. 649002, Россия, Республика Алгай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, Qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Респуб.

2 9 .1 I.202I

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  16772 ОТ 29 ноября 202 I г.

защиты ппд
; учре*/

„А! lW.fl

I Испытательный \  
лабораторный

Г А центр /  А °

V a V
*  -

*

/  Ъ £

щ
1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГ'РП 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, уд. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 10/91, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Теректа, уд. Новая, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.1 1.2021 08:43
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют 11Д (температура 11,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.1 1.2021 10:20 
НД на отбор проб:-----

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор У: 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба J4» 16772: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. ИД, регламентирующие обьем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16772.В.09.Б. I 1.21

9. ИД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологическим анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

jV: ll/ll 1 (аимснованис.
ГИИ Заводской помер 11омср в 

1 оересс грс

jV> свилстсл1»ства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СНУ

207 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

11ротоко.т(ы) А!' 16772 распечатан 29.11.2021 етр. I m 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (ироб/образцов) заказчиком 
иены 1 ате.1 1 >ныГ| ыборагорный наир о iпечет венноегп не песет 

Результат распространяется на испытанный обратен.
i iac соитий протокол не может быт ь полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ1 (.
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12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2,
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытании
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

11Д на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н  И Я
Дата поступления 25.1 1.2021 12:00 

Регистрационный номер 16772
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2. Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 15:14

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

~) Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет нс более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОМКЦ ДОКУМЕНТА».

1 !ро 1 'окол(ы) jVj  16772 распечатан 29.11.2021 стр.2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За нрелоставленную информацию и отбор ооьектов иены танин (мроб/образцов) заказчиком 
йены i азольный .забора юрнын neinp огве гс тонное ш не ucce i 

Резулыаз распространяется на иены тайный образец.
11ас1оя1ций прогоко.з не может быть понпостыо ti nt часа ичпо воспроизведен без письменного разрешения 11JI11
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии и Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001 510329

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены 
в Республике А/

2 9 .1 1.2021

и эпидемиологии

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  16774 ОТ 29 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 15/09, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Кайтанак, ул. Молодежная, 
18

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.1 1.2021 09:08
Ф.И.О., должность*: Шайдоров 11.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД (температура 12,2 JC
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2021 10:22 
НД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор У» 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 16774: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16774.В.09.Б. 1 1.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/н 11аимснованис. 
тип Заводской номер I loxiep is 

1 осресстре

jVy свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Терм оста г электричес к и й 
суховоздушный ГС-200 СНУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протоколы) Хе 16774 распечатав 29.11.2021 етр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытании (проб/образнов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
I [«стоящий протокол не может был ь полностью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛ11,
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

МД на методы 
исследований

!> А К 1 Е Р И О Л О Г II Ч Е С К НЕ И С С Л Е Д О В А  НИ Я
Дата поступления 25.1 1.2021 12:00 

Регистрационный номер 16774
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Г орно-Алтайск, пр. Коммунистический, л 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.1 1.2021 15:15

1 Общие (обобщенные) 
колиформмые бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Д Общее число 
микроорганизмов

КО Г./с м3 в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОК/ИЮсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай”

Ф.И.О., должность лица, ответственно! о за оформление протокола:

&  Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиолог ии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА»

Протокод(ы) ,М* 16774 распечатан 29.11.2021 стр. 2 in  2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытании (проб/образнов) шкшчиком 
нснмтагсльнмп лабораторный центр ответственности не несет.

Резу п. кп раепроеграняется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИДЦ.
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Федеральная служба по надзору н сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@maii.qorny.ru 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Му ниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, уд. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № С 25/91, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Нагорная, 11 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.1 1.2021 0 9 :2 0

Ф.И.О., должность*: Шандоров Н.В. представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД (температура 12,Г°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2021 10:23 
НД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 16775: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и нх оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16775.В.09.Б. 11.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аимснованис. 
тип 'Заводской номер 1 Ктмср в 

1 оереестре

,Vy свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттое'1 am in

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363 1 15 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) №  16775 распечатан 29.11,2021 сзр I из 2
Значком * от мечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
неги,нательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец,
) 1астоя1цпй протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2,
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

11Д на методы 
исследований

Б А К I Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А II И Я
Дата поступления 25.11.2021 12:00 

Регистрационный номер 16775
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 15:16

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/1 ООсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

~) Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
ко; 1 иформ н ые бак тер и и

КО Е/1 ООсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина К. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного ia оформление протокола:

6 ^ ' __Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

11розокод(ы) №  16775 распечатан 29.11.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор обкомов испытании (проб/образиов) заказчиком 
иены I а I е.зьны и лабораторный ненгр озвезезвенноезн не несег.

Результат раенроезраняезся на испытанный образец.
Насзояншй протокол не может бьнк нолноеи.ю пли чаезично воспроизведен без письменного разрешения ИJ111
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ал тай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес; 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.aorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Ру ко води гел ь И Л Ц

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. -Место отбора*: Скважина № б/н-93. Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Солнечная, 9 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
2 5 .1 1.2021 09:28
Ф.И.О., должность*: Шайдоров 11.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют 11Д ; температура 12,43С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.1 1.202 I 10:24
ИД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 16777: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие обьем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16777.В.09.Б. 11.21

9. ИД на методы исследований, подг отовку проб:
МУК 4.2.1018-01 ''С'ашп'арно-ммкробио.тогический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

j\e п/п 1 (аименокание. 11омер в № свидетельства L рок
ТИН Заводской номер о номерке, протокола оо1 осреестре аттестации деистюия

1 1 ерм остат электрический 
суховоздушный ГС-200 СПУ

207 - 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол!ы) №  16777 распечатан 29.11.2021 стр I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор обьекгоа испытании (ироб/образцов) зака зчиком 
иены нательный лабораторный центр ответственности не несет 

!’ет\.тыат распространяется на испытанный образец.
1 (летящий протокол не может быть полностью нтн частично воспроизведен без письменною ратрешения i 1.31 (.
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12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, up. Коммунистический, д 173/2,
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
М о
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Резул ьтаты 
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К 1 Е Р И О Л О Г И Ч Е С К II Е И С С Л Е Д О В  А Н И Я
Дата поступления 25.1 1.2021 12:00 

Регистрационный номер 16777
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 15:16

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/100см 3 не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Л Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл роста нет не более 5(1 МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФВУЗ "Центр гигиены и жидсмиологии в Республике Алтай

Ф.И.О., должность лица.^ответственного за оформление протокола:

_______^ _____________Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол!i.i) № 16777 распечатан 29.11.2021 етр. 2 ил 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор.обьсктов испытании (нроб/’обрашов) заказчиком 
испытательный наборагорный uemp ответственности не несет 

Резу.и.пп распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью иди частчно воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»' 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.gornv.ru 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (111111 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 9/87, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, и. Березовка, ул. 
Комсомольская, 15 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.1 1.2021 09:36
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД (температура !2.6°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2021 10:25 
ИД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 16778: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. МД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их опенку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16778.В.09.Б. 1 1.21

9. ИД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой волы."

И). Средства измерений, испытательное оборудование:

X" и'п 1 Наименование.
ГИИ Заводской номер Номер is 

1 осреест ре

№ свидете и»а ва 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Терм ост ат электрически й 
суховоздушный ГС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11ротокол(ы) №  16778 распечатан 29.11.2021 сэр. I из 2
Значком * отмечена информация прелоезаиленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (нроб/образцов) заказчиком 
йены за тельный лабораторным центр ответственности не песет.

Результат распространяется на испытанный образен.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспром телец без письменного разрешения ИЛЦ,

Ф 02-46 И здание V1 6-21)21
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К 1 Е Р И О Л О  Г ИЧ Е С К ИЕ И С С Л Е Д О В А Н  И Я
Дата поступления 25.1 1.2021 12:00 

Регистрационный номер 16778
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 1 73/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 15:17

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОемЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

•) Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/емЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

J Гермотолерантные 
ко л иф ор м н ые бактер и и

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица^Атветственного sa оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

11рогоко.1(ы ) X" 16778 распечатан 29.11.2021 с гр. 2 и 1 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов мены ганий (проб,образцовI заказчиком 
испытательный лабораторный центр отвечсгвемноегн не несея 

Результат распространяется на испытанный образец
I Отстоящий I ipoioKoa нс может был ь полностью или час точно boci ipoirme.icn без письмен ж м о разрешения ИЛ! 1
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФВУЗ «I lemр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИС11ЫТАТ ЕЛ Ь11Ы Й Л А БОРАТО Р11Ы Й ЦЕН Т Р 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@rriail.oomv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛИ,

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай. Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/10, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Тал да, ул. Караты к, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*;
25.1 1.2021 08:00
Ф.И.О., должность*: Бабушкин Г.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД (температура 1 1,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2021 10:27 
11Д на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.202 1 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 16779: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

У Код образца (пробы): 16779.В.09.Ь. I 1.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

Л» о /и 1 Наименование,
1 ИИ Заводской номер 11омер в 

1 оереес гре

jV свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок-
действия

1 Терм остат эле ктр и ч ес к и й 
суховоздушный 4 С-200 СГ1У

207 - 363115 от 18.03/2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соотве тствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 16779 распечатан 29.11.2021 етр I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не песет 

Результат распространяется на испытанный образец.
11астоя1Цнй протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2,
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ Определяемые Единицы Результаты Величина 11Д на методы
п/п показатели измерения 1 испытаний допустимого уровня исследований

Б А К т  К Р И О Л О Г И Ч Е С К II Е II С С Л Е Д О В А II И Я
Дата поступления 25.11.2021 12:00 

Регистрационный номер 16779
Испытания проведены по адресу :Респубяика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, л 173/2. Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
____________ Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 15:18____________

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено о 1сутствис МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОН/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ нс обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина К. Л., врач-бактсриолог ФЬУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица? ответственного *а оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гиг иены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА»

11ротокол(ы) № 1677е) распечатал 29.1 1.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

]л предоставленную информацию и отбор объектов испытании (проб/образнов) (аказчиком 
иеныгазельный лабораторный центр ответственност нс несет.

Резудыаз распространяется на пены'таннып образец
Настоящий протокол не может быть подноси.ю иди частично воспроизведен без письменного разрешения ИДЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001 510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Ал^ай»

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  1678 I ОТ 29 ноября 2021 г.

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис” (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, уд, Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Мес.то отбора*: Скважина № Г 24/05, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Советская, 25

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.1 1.2021 08:20
Ф.И.О., должность*: Бабушкин Е.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД (температура 12,4°С 
Дата и время доставки в И Л Ц : 25.11.2021 10:29 
НД на отбор проб:—

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.202 I
1 [роба № 16781: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламент ирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код обра т а  (пр о б ы ): 1 678  Г В .0 9 .Б . I 1.21

9. НД на методы исследований, подг отовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ н/п 1 ̂ именование, 
тип Заводской номер 11омер в 

1 осреестре

ЛА» свидетельства 
о поверке, протокола об 

ап естации

Срок
действия

1 Термостат эл е ктри чес к и й 
суховоздушный ТС-200 СНУ

207 - 363 1 1 5 о г 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

I lpoTOKO.il ы ) (С 16781 распечатан 29,11.2021 стр. I и:з2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов иены танин (нробФбразцов) заказчиком 
иены за гельиым лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
I (астоящин протокол не может был ь полностью пли частично воспрзмписдеп без письменного разрешения ИЛЦ.
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12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2,
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
n/ii

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К 1 Е Р И О JI О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н  И Я
Дата поступления 25Л 1.2021 12:00 

Регистрационный номер 16781
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, л 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.202 1 15:19

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/100с м3 не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

'Гермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/100см 3 не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-0!

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного !а оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

1(ротокол(ы) № 16781 распсчашн 2Д 11.2021 стр. 2 ич2
Значком * отмечена информация предоставленная тказчмком 

]л предосчавленпую информацию и отбор объектов испытаний (проб/обрачцов) шказчиком 
испытательный лабораторный цеичр огветсткенносгм не несем 

Речулычи распространяется на испытанный обраимг
Настоящий про I око I не может бы и. полное! i.io или частично воспроизведен бе t письменного разрешения M i l l
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Федеральная служба по надзору к сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФВУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены к эпидемиологии 
в Респуб;д1ке А/унй»

гЮгЛуизрк
ГцУ.ты

* с '\

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  16782 ОТ 29 ноября 20

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

i .  Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 9/83, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Талда, ул. Заречная, 9 Б

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
25.1 1.2021 08:29
Ф.И.О., должность*: Бабушкин Г. А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ( температура 11,9°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 2 5 .1 1.202 1 10:30
НД на отбор проб:

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) Ун 58 от 15.01.2021
Проба № 16782: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, р е гл а м е н ти р ую щ и е  объем л а б о р а то рн ы х  и сп ы та н и й  и их о ц е н к у *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код обра т а  (пр о б ы ): I 6 7 8 2 .В .09 Б. I 1.21

9. Н Д  на м етоды  исследований, п о дго то вку  проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.”

И). С редства изм ерений, и спы тател ьное  оборудование:

№ п/п 11аимснование.
ГИИ Заводской номер 11омер в 

1 осреестре

Ж свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттес гации

Срок
действия

1 Герм оста г электрический 
суховоздушный ТС-200 СГ1У

207 3631 15 03 18.03.2021 17.03.2022
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ Определяемые Единицы Результаты Величина ИД па методы
п/п показатели измерения испытаний допустимого уровня исследований

Б А К 1 Е Р II О Л О Г И Ч Е С К II Е И С С Л Е Д О В  А II И Я
Дата поступления 25.1 1.2021 12:00 

Регистрационный номер 16782
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, л 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитолог ических исследований.
____________ Дала начала испытаний 25.11.2021 12:10 Дата выдачи результатов 26.11.2021 16:25

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОГДООемЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

т Общее число 
микроорганизмов

КОГ/емЗ гг 1мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

з 1 ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОК/100смЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Г. Л., врач-бактериолог ФНУЗ "Центр гиг иены и эпидемиологии в Республике Алтай

Ф.И.О., должность лица, jyjjiCTCTBeHHого за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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