
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, Qti@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина № (б/н 20 1 1)/1, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Мараловодка, ул. 
Скосарева, 14 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 12:00
Ф.И.О., должность*: Резиков М.Г., представитель заказчика, слесарь 

Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,4°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:35 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14799: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14799.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 14799 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол це может быть полностью или частично воспроизведен,без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№  п/п
Н аи м ен о в ан и е ,

ти п
З а в о д ск о й  н ом ер

Н ом ер  в 
Г о ср еестр е

№  с в и д етел ьств а  
о п оверке, п р о то к о л а  об  

аттестац и и

С р о к
д ей ств и я

1 Термостат электрический 
суховоздушный Т С -1/80 СПУ

17982 - 363116 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 " 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№ №

п/п
Определяемые

показатели
Единицы

измерения
Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Д а т а  п о сту п л ен и я  14.10.2021 13:00 

Р е ги ст р а ц и о н н ы й  н о м ер  14799
И с п ы т ан и я  п р о в ед ен ы  по ад р есу  :Р есп у б л и к а  А лтай , г. Г о р н о -А л т ай ск , пр. К о м м у н и сти ч еск и й , д  173/2, Л аб о р ато р и я

б ак те р и о л о ги ч е ск и х  и п ар ази т о л о ги ч ес к и х  и ссл ед о ван и й .
Д а т а  н ач ал а  и сп ы тан и й  14.10.2021 13:30 Д а т а  вы дачи  р езу л ьтато в  18.10.2021 12:32

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

К О Е/Ю О смЗ 3 о тсу тств и е М У К  4 .2 .1018-01

2 О б щ е е  чи сло  
м и к р о о р ган и зм о в

К О Е /см З в 1 м л .р о с т а  нет не бо л ее  100 М У К  4 .2 .1018-01

3 Г ер м о то л ер ан тн ы е  
к о л и ф о р м н ы е  б ак тер и и

К О Е/Ю О смЗ не о б н ар у ж ен о отсу тств и е М У К  4 .2 .1018-01

И с п ы т ан и я  п р о в о д и л (и ): Ш ест а к о в а  М . А ., З а в ед у ю щ а я  л а б о р ат о р и е й  б ак те р и о л о ги ч е ск и х  и п а р ази то л о ги ч ес к и х  и ссл ед о в ан и й ,
в р ач -б актери олог

Ф.И.О., Д О Л Ж Н О С Т Ь  Л И Н З т Г Й ' ветственного за оформление протокола:

____ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 14799 распечатан21.10.2021 стр. 2из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республик*^Алтай»

И.Ю. Зубюк

м.п.
2 1. 10.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  1 4 8 0 1  О Т 21 о к т я б р я  2 0 2 1  г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 15/09, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Кайтанак, ул. Молодежная, 
18

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 12:15
Ф.И.О., должность*: Резиков М.Г., представитель заказчика, слесарь 

Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:38 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14801: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14801.13.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
М У К  4 .2 .1 0 1 8 -0 1  "С а н и т а р н о -м и к р о б и о л о ги ч ес к и й  а н ал и з п и тьево й  воды ."

<•? лГ со •$> Л

предпр Afeje ДЕГегЙрйбдстро й

11ротокол(ы) № 14801 распечатан 21.10.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственносги не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : №  6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, про т окола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный Т С -1/80 СПУ

17982 - 363116 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14801
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:51

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 7 отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должностьь лица, отэ£тсственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14801 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Ф ед ер альн ая  с л у ж б а  по  н ад зо р у  в с ф ер е  защ и ты  прав п о тр еб и тел е й  и б л а го п о л у ч и я  ч е л о в ек а  
Ф ед е р а л ь н о е  б ю д ж е тн о е  у ч р е ж д е н и е  зд р ав о о х р а н ен и я  

« Ц е н т р  ги ги ен ы  и эп и д е м и о л о ги и  в Р е с п у б л и к е  А л тай »
Ф Б У З  « Ц ен тр  ги ги ен ы  и эп и д е м и о л о ги и  в Р есп у б л и к е  А л тай »  

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 

Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 8/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14 .10.2021 09:35
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,3°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 10:22 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14709: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14709.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
М У К  4 .2 .1 0 1 8 -0 1  "С а н и т а р н о -м и к р о б и о л о ги ч ес к и й  а н ал и з п и тьевой  воды ."

Протокол(ы)№ 14709 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, йены тигельное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный Т С -1/80 СПУ

17982 - 363116 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

И. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:10 

Регистрационный номер 14709
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:20 Дата выдачи результатов 18.10.2021 10:42

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 14 отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2Л018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14709 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ:
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Ф ед е р а л ь н а я  с л у ж б а  по н ад зо р у  в с ф ер е  защ и ты  прав п о тр еб и тел е й  и б л а го п о л у ч и я  ч е л о в ек а  
Ф ед е р а л ь н о е  б ю д ж е тн о е  у ч р е ж д е н и е  зд р ав о о х р а н ен и я  

« Ц ен тр  ги ги ен ы  и эп и д е м и о л о ги и  в Р е с п у б л и к е  А л тай »
Ф Б У З « Ц ен тр  ги ги ен ы  и эп и д е м и о л о ги и  в Р есп у б л и к е  А л тай »  

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 

Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 21/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:12
Ф.И.О., должность*: Бобров И. А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,2°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 10:07 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14698: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН I 2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14698.В.09.Б.10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
М У К  4 .2 .1 0 1 8 -0 1  "С а н и та р н о -м и к р о б и о л о ги ч ес к и й  а н ал и з п и тьев о й  воды ."

Протокол(ы)№ 14698 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не песет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный Т С -1/80 СПУ

17982 - 363 116 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
М »
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14698
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:10 Дата выдачи результатов 18.10.2021 11:49

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 6 отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

KOF./cm3 в 1мл. роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 6 отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований.
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14698 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mairaornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 22/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:15
Ф.И.О., должность*: Бобров И. А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,1°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 10:09 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14699: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14699.В.09.Ь. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 14699 распечатан 20.10 2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный ценгр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный Т С -1/80 СПУ

17982 " 363116 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14699
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:10 Дата выдачи результатов 18.10.2021 11:51

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 5 отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 5 отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14699 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (нроб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Алтай»
_______.. (. { / г  /  ) И.Ю. Зубюк

20. 10.202

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  1 4 6 9 2  ОТ 2 0  о к т я б р я  2 0 2 1  г.

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

оводстрои

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина Г 4/91, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Тюгурюк, ул. Березовая

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 08:50
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,1°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 10:00 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14692: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14692.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный Т С -1 /80 С! 1У

17982 3631 16 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 14692 распечатан 20.10.2021 сгр 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

It. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14692
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:10 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:47

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 10 отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного та оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14692 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в I * е с 11 у б л 11 kV a - пай»

И.К). Зубюк

21. 10.202

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  14805 ОТ 21 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 9/87, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Березовка, ул. 
Комсомольская, 15 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 12:40
Ф.И.О., должность*: Резиков М.Г., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,6°С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:45 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14805: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14805.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 14805 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный ценгр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

mailto:ati@mail.aornv.ru


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС -1 /80 СПУ

17982 363116 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14805
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:10 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:55

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 6 отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 5 не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность_лиц^Согветственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

ГТротокол(ы) № 14805 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, Qti@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 16/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:32
Ф.И.О., должность*: Бобров И. А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,5°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 10:20 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14708: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14708.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 14708 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г’осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС -1 /80 СПУ

17982 - 363116 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:10 

Регистрационный номер 14708
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:20 Дата выдачи результатов 18.10.2021 10:39

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 7 отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл. роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ 7 отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 14708 распечатан20.10.2021 сгр.2из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина б/н 06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Юстик, пер. Новый, 5 а

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 12:00
Ф.И.О., должность*: Бабушкин Е.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 12:42 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14780: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14780.В.09.Б.10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 14780 распечатан 21.10.2021 сгр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14780
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:25

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 'Гермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания нроводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14780 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обращов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Рес п уб.ш ке Адта й »

2 1. 10.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  14777 ОТ 21 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина б/н (06)/1, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Юстик, ул. Лейкома, 55 А

5. Условия отбора, досзавки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 11:55
Ф.И.О., должность*: Бабушкин Е.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,4°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 12:40 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14777: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14777.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
М У К  4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 14777 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14777
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:23

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14777 распечатан 21.10.2021 стр. 2из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qomv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина б/н 20I0, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Соузар, Трактовая, 15 а

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14. 10.2021 1 1:10

Ф.И.О., должность*: Бабушкин Е.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,5°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 12:38 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14775: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14775.В.09.Б. 10.2 I

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
М У К  4 .2 .1 018-01  "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 * 363 115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 14775 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А КТ Е Р И О Л О  Г И Ч Е С  К ИЕ  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14775
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:19

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица^ва'ветст-венного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14775 распечатан 21.10.2021 стр. 2из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина Г 63/74, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Амбулаторная, 7

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 10:50
Ф.И.О., должность*: Бабушкин Е.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,9°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 12:35 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14774: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14774.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 " 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 14774 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14774
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:18

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл. роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14774 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный ценгр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республикё'Алтай»

/ /
21. 10.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  14771 ОТ 21 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образна (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 24/05, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Советская, 25

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 10:45
Ф.И.О., должность*: Бабушкин Е.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,8°С
Дата и время доставки в ИЛ Ц: 14.10.2021 12:33 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14771: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14771 .В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
М У К  4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный Т С -1/80 СНУ

17982 - 3631 16 от 18.03.2021 17.03.2022

И.Ю. Зубюк

Протокол(ы) № 14771 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предосзавленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14771
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:17

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14771 распечатан 21.10.2021 стр.2из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина б/н 71, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Абай, ул. Советская, 65

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 11:25

Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,9°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 12:27
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14769: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14769.В.09.Б. 10 .21

9. НД на методы исследований, подтотовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер 11омер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 14769 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен,без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14769
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:16

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность липа, озузед'бтвенного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14769 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.gorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр'ригиены и эпидемиологии 
в Республ!

И.Ю. Зубюк

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  14768 ОТ 21 октября 2021 г.

I. Наименование предприятия, организации (заявитель)*
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

Муниципальное унитарное предприятиеТТПловодстрой

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина Г 26/89, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Абай, ул. Советская, 26 а

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 11:20
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 12:25 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14768: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14768.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
М У К  4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер 11омер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СГ1У

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 14768 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14768
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:10 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:16

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований.
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, отвеус-рв€йного за оформление протокола:

ЛЗачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14768 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Ф ед е р а л ь н а я  с л у ж б а  по  н ад зо р у  в с ф ер е  защ и ты  прав п о тр еб и тел ей  и б л а го п о л у ч и я  ч ел о в ек а  
Ф ед е р а л ь н о е  б ю д ж е тн о е  у ч р е ж д е н и е  зд р ав о о х р а н ен и я  
« Ц ен тр  ги ги ен ы  и эп и д е м и о л о ги и  в Р есп у б л и к е  А л тай »

Ф Б У З  « Ц ен тр  ги ги ен ы  и эп и д е м и о л о ги и  в Р есп у б л и к е  А л тай »  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@rnairqornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 7/12, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Баштала, ул. Солнечная, 17 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 10:40
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,5°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 12:23 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14766: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14766.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
М У К  4 .2 .1 0 1 8 -0 1  "С а н и т а р н о -м и к р о б и о л о ги ч ес к и й  а н ал и з п и тьево й  воды ."

Протокол(ы) № 14766 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

mailto:qti@rnairqornv.ru


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер [ 1омер в 

Г'осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14766
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:15

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл. роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

эсть лица, ответФ.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14766 распечатан 21.10.2021 стр. 2из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный цензр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Ф ед ер альн ая  с л у ж б а  по н адзору  в с ф ер е  за щ и ты  п рав  п о тр еб и тел е й  и б л а го п о л у ч и я  ч е л о в ек а  
Ф ед е р а л ь н о е  б ю д ж е тн о е  у ч р е ж д е н и е  зд р ав о о х р а н ен и я  

« Ц е н т р  ги ги ен ы  и эп и д е м и о л о ги и  в Р есп у б л и к е  А л тай »
Ф Б У З  « Ц ен тр  ги ги ен ы  и эп и д е м и о л о ги и  в Р есп у б л и к е  А л тай »  

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 

Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 14/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная,2 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:30
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12 ,1 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 10:18
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14706: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14706.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
М У К  4 .2 .1 0 1 8 -0 1  "С а н и т а р н о -м и к р о б и о л о ги ч ес к и й  а н ал и з п и тьево й  воды ."

Г1ротокол(ы)№ 14706 распечатан 20.10.2021 стр 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный цензр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

mailto:ati@mail.gornv.ru


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:10 

Регистрационный номер 14706
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:20 Дата выдачи результатов 18.10.2021 11:54

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл. роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, отвдГственного за оформление протокола:

_________ £7  ^  Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14706 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.gomv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр, гигиены и эпидемиологии 
в Республике Алтай»

; 1- -—)____ И.Ю. Зубюк

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  14705 ОТ 20 октября 202

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

оводстрои

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 9/2000, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:27
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ( температура 12,4°С 
Дата и время доставки в ИД Ц: 14.10.2021 10:16 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14705: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14705.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 14705 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

mailto:qti@mail.gomv.ru


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:10 

Регистрационный номер 14705
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:20 Дата выдачи результатов 18.10.2021 11:53

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
м и к роо р ган и з м о в

КОЕ/смЗ в 1мл. роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ру[йтственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14705 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в РеспубЛ)Ш|' Алтай»

И.Ю. Зубюк

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  14728 ОТ 20 октября 2021 г.

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/84, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Наговицина, 29 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:25
Ф.И.О., должность*: Огнев М.И., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,7°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 11:17 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14728: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14728.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 14728 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС -1 /80 СПУ

17982 363116 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 “ 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Д а т а  п о сту п л ен и я  14.10.2021 13:00 

Р е ги ст р а ц и о н н ы й  н ом ер  14728
И с п ы т ан и я  п р о в ед ен ы  по  ад р есу  :Р е с п у б л и к а  А лтай , г. Г о р н о -А л тай ск , пр. К о м м у н и сти ч еск и й , д  173/2, Л аб о р ато р и я

б ак те р и о л о ги ч е ск и х  и п а р ази т о л о ги ч ес к и х  и сслед ован и й .
Д а т а  н а ч а л а  и сп ы тан и й  14.10.2021 13:20 Д а т а  вы дачи  р езу л ьтато в  18.10.2021 11:01

1 О б щ и е  (о б о б щ е н н ы е ) 
к о л и ф о р м н ы е  б ак тер и и

К О Е/Ю О смЗ не о б н ар у ж ен о о тсу тств и е  в 100 см3 М У К  4 .2 .1018-01

2 О б щ е е  ч и сл о  
м и к р о о р г ан и зм о в

К О Е /см З 4 не б о л ее  50 М У К  4 .2 .1018-01

3 Т  е р м о т о л е р а н т н ы е  
к о л и ф о р м н ы е  б ак тер и и

К О Е/Ю О смЗ не о б н ар у ж ен о о тсу т ст в и е  в 100 см3 М У К  4 .2 .1018-01

И сп ы тан и я  п р о в о д и л (и ): Ш естако ва  М. А., З ав ед у ю щ ая  л аб о р ат о р и е й  б а к те р и о л о ги ч е ск и х  и п ар ази то л о ги ч еск и х  и ссл ед о ван и й .
в р ач -б а к те р и о л о г

Ф.И.О., должность лица, озэзы^венного за оформление протокола:

__________ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Прогокол(ы) № 14728 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001 510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № С 25/91, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Нагорная, 11 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14Л0.2021 12:30
Ф.И.О., должность*: Резиков М.Г., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,8°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:43 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14804: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14804.В.09.Б. 10.21

9 . НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный Т С -1/80 СПУ

17982 - 363116 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)-№ 14804 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14804
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:35

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай”

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14804 распечатан 21 10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н-93, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Солнечная, 9 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 12:25
Ф.И.О., должность*: Резиков М.Г., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:40 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14802: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14802.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тин Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СНУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 14802 распечатан2 1.10.2021 стр. 1 из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 
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Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14802
Испытания проведены по адресу : Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:10 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:34

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл. роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лищ^Йветственного за оформление протокола:

/  г Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14802 распечатан 21.10.2021 стр.2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.Qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3 . Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 9/83, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Талда, ул. Заречная, 9 Б

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 1 1:05
Ф.И.О., должность*: Резиков М.Г., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,8°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:33 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14796: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14796.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тин Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 14796 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14796
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:31

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 'Гермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, о

Ж
ственного за оформление протокола:

_Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14796 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Афгай»

И.Ю. Зубюк

2 1. 10.202

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  14793 О Т 21 октября 2021 г.

м.п.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)* 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

Муниципальное унитарное предприя дстрои

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/10, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Талда, ул. Каратык, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 11:00
Ф.И.О., должность*: Резиков М.Г., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,8°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:30 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14793: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14793.В.09.Б. 10 .21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п I (аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СГ1У

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 14793 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью иди частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14793
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:30

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного та оформление протокола:

------  Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14793 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина Г 21/90, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Сугаш, ул. Новая, 8

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 12:00
Ф.И.О., должность*: Кабарчин Э.Н., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,2°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 12:45 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15 .01.2021
Проба № 14782: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14782.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 14782 распечатан21.10.2021 стр. 1 из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью илц частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14782
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:10 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:27

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл. роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Т у ' ------

______Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14782 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центп/Ейгиены и эпидемиолог ии 
в РеспублукеАлтай»

И.Ю. Зубкж

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  I4781 ОТ 21 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина Г 27/89, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Юстик, пер. Новый, 9

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 12:05

Ф.И.О., должность*: Бабушкин Е.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 12:44
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14781: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания”

8. Код образца (пробы): 14781 .В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/и Наименование,
ГИИ

Заводской номер Номер в 
Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 14781 распечатан 21.10.2021 стр. 1из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14781
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:26

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, отвейРтвенного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14781 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/92, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Мульта, ул. Школьная, 90

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 10:28
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 12:20 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14764: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14764.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 " 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 14764 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14764
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:10 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:13

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/100см 3 не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного та оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14764 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Теп/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина № (б/н 02), Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Замульта, ул. Зеленая, 8 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 10:20
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,8°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 12:18 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14761: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14761.В.09.Б .10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "С а н и т а р н о -м и к р о б и о л о ги ч ес к и й  а н ал и з п и тьево й  воды ."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СГ1У

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 14761 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не, может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14761
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:12

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Гермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14761 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина № Г I7/92, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Замульта, ул. Майская, 14 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 10:15
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 12:15
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14759: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14759.В.09.Б. 10 .21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) .№ 14759 распечатан 21.10.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ,

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14759
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:11

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01
•

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

ДЗачурчна О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14759 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mairqornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 27/82, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Маральник (Мультинский), 
(восточная окраина кадастрового квартала)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 10:05
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,5°С 

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 12:10 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14756: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14756.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 14756 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14756
Испытания проведены по адресу Фсспублика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:10

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания провоДил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14756 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mairaornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 6/02, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Парковая,35 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:22
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,2°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 10:14 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14702: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14702.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 14702 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:10 

Регистрационный номер 14702
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:20 Дата выдачи результатов 18.10.2021 11:52

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лиц 'ветственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14702 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № I Д, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:17
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,3°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 10:11 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14701: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14701.В.09.Б .10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 14701 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:10 

Регистрационный номер 14701
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:20 Дата выдачи результатов 18.10.2021 11:51

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл. роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лицщо^ветственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14701 распечатан 20.10.2021 стр. 2из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, oti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Алтай»

//А О  _И.Ю. Зубюк

20. 10.202

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  14694 О Т 20 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина б/н 14, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Власьево, ул. Родниковая, 4 а

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:00
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 1 1,9°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 10:05 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14694: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14694.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г'осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 14694 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14694
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:10 Дата выдачи результатов 18.10.2021 11:42

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериолог ических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лина^лтеетственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14694 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина № (б/н 16), Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Кастахта, ул. Центральная, 
9 6

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 11:20
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,9°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 11:53
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14751: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1475 1.13.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 14751 распечатан 21.10.2021 стр. 1из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А КТ Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14751
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:30 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:10

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл. роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, отв^г^т^ен+гого за оформление протокола:

_______________________ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 14751 распечатан 21.10.2021 стр. 2из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mairqornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр г игиены и эпидемиологии 
в Pee пу бл ик?Алта и »

И.Ю. Зубюк

21 . 10.202

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  14748 ОТ 21 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)
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2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина № Г7/85, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, гг Октябрьское, ул. Нагорная, 
10

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 11:10
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 11:50
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14748: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14748.13.09.Б. 10 .21

9. НД на методы исследований, подг отовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 14748 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично, воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
гип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14748
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:25 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:07

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, отв£д£гвснного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

11ротокол(ы) № 14748 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail 'aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 10/91, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Геректа, ул. Новая, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 10:55
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условии доставки*: соответствуют НД ; температура 12,4°С 
Дата и время доставки в ИЛ Ц: 14.10.2021 11:45 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14745: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14745.В.09.Б. 10.21

9. НД па методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 14745 распечатан 21.10.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий .протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14745
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:25 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:06

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность^^ца^^|(^Гственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14745 распечатан 21.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может.быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, гр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республнктэ'Алтай»

И.Ю. Зубюк

21. 10.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  14744 О Т  21 о к т я б р я  2021 г.

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 10/08, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон, ул. 
Молодежная, 28

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 10:40
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,3°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 11:43 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14744: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14744.13.09.Б. 10 .21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санизарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Г1ротокол(ы)№ 14744 распечатан 21.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

атгестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14744
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:25 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:05

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл. роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, оу^гствеиного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14744 распечатан 21 10.2021 стр 2 из 2
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испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Ф ед е р а л ь н а я  с л у ж б а  по н ад зору  в с ф ер е  защ и ты  прав п о тр еб и тел е й  и б л а го п о л у ч и я  ч ел о в ек а  
Ф ед е р а л ь н о е  б ю д ж е тн о е  у ч р е ж д е н и е  зд р ав о о х р а н ен и я  
« Ц ен тр  ги ги ен ы  и эп и д е м и о л о ги и  в Р е с п у б л и к е  А л тай »

Ф Б У З  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эп и д е м и о л о ги и  в Р есп у б л и к е  А л тай »  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

Е Наименование предприятии, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н - 84, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Полеводка, ул. 
Центральная, 2 Д

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 10:25
Ф.И.О., должность*: Черепанов С. А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,8°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 11:40 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14743: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14743.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
М У К  4 .2 .1 0 1 8 -0 1  "С а н и т а р н о -м и к р о б и о л о ги ч ес к и й  а н ал и з п и тьево й  воды ."

Протокол(ы) .№ 14743 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

азтестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14743
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:25 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:04

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

^Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14743 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 22/12, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Садовая, 6 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 10:15
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,5°С 

Дата и время доставки в ИЛ Ц: 14.10.2021 11:39 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14742: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14742.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование,
ГИИ

Заводской номер Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аг гестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 14742 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14742
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:10 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:03

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица^/рТветственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14742 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mairqornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республш^Алтай»

20 . 10.202

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  14741 ОТ 20 октября 2021 г

И.К). Зубюк

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 5568, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Центральная, 23 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 10:10
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,6°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 11:37 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14741: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14741 .В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Г1ротокол(ы)№ 14741 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный цетр  ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14741
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:25 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:02

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл. роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_________  / ^ - ' " 'бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14741 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 1/90, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, уд. Подгорная, 10 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 10:05
Ф.И.О., должность*: Черепанов С. А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,8°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 11:35 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14738: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14738.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
М У К  4 .2 .1 018-01  "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 14738 распечатан 20.10.2021 - стр. 1из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-202]

mailto:qti@mail.qornv.ru


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14738
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:25 Дата выдачи результатов 18.10.2021 12:01

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность липа, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 14738 распечатан20.10.2021 стр. 2 « 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv rU- 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

) .  Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина № Г 56/74, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Ак-Коба, ул. Новая, 8 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 10:00

Ф.И.О., должность*: Огнев М.И., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,3°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 11:29 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14734: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14734.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
М У К  4 .2 .1018-01  "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытал ельное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СНУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 14734 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14734
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:10 Дата выдачи результатов 18.10.2021 11:58

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лтшапцчгетственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14734 распечатан 20.10.2021 стр.2из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образна (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина № Г 8/93, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Тюнгур, ул. Катунская, 1 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:47
Ф.И.О., должность*: Огнев М.И., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,3°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 11:27 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14733: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14733.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
М У К  4 .2 .1018-01  "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер 11омер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Прогокол(ы) № 14733 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г  И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14733
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:25 Дата выдачи результатов 18.10.2021 11:57

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантпые 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14733 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф. 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛИ,
ФБУЗ «Центрагигиены и эпидемиологии 
в Республиьге/Алтай»

И.Ю. Зубюк

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 14732  ОТ 20 октября 202

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина б/н. Республика Алтай, Усть-Коксинский район, и. Кучерла, ул. Ленина, 46 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14Л 0.2021 09:40
Ф.И.О., должность*: Огнев М.И., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,7°С
Дата и время доставки в НДЦ: 14.10.202 1 1 1:25
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14732: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14732.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, иены i а тельное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 14732 распечатан 20.10.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14732
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:25 Дата выдачи результатов 18.10.2021 11:56

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл. роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермоголерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, 
________________________________________________врач-бактериолог_______________________________________________

Ф.И.О., должность лица, сгцй-Уственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Прогокол(ы) № 14732 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответетвенности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республик^ Алтай»

20. 10.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 14731 ОТ 20 октября 2021 I .

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина № Г 7/05, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Кучерла, ул. Ленина, 30 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:35
Ф.И.О., должность*: Огнев М.И., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,7°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 11:23 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14731: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1473 1 .В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "С а н и та р н о -м и к р о б и о л о ги ч ес к и й  а н ал и з п и тьев о й  воды ."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушиый ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 14731 распечатан 20.10.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14731
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:10 Дата выдачи результатов 18.10.2021 11:55

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитолог ических исследований,
________________________________________________ врач-бактериолог_______________________________________________

Ф.И.О., должность лица^оздотстгенного за оформление протокола:

________ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14731 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti(amail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

20. 10.202

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  I4730 ОТ 20 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора*: Скважина № б/н-2013, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Советская, 75 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09.28
Ф.И.О., должность*: Огнев М.И., представитель заказчика, слесарь 

Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,6°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 11:20 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14730: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14730.В.09.Ь. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
М У К  4.2 .1018-01  "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 14730 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14730
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:20 Дата выдачи результатов 18.10.2021 11:54

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 100 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

ачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14730 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центрэгнгиены и эпидемиологии 
в Респубдуу^гАлтай»

20. 10.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  14726 ОТ 20 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 41/73, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Партизанская, 
17 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:20
Ф.И.О., должность*: Огнев М.И., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,7°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 11:15 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14726: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испызаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14726.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "С а н и т а р н о -м и к р о б и о л о ги ч ес к и й  а н ал и з п и тьево й  воды ."

Протокол(ы)№ 14726 распечатан20.10.2021 стр. 1 из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

mailto:qti@mail.aornv.ru


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14726
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:20 Дата выдачи результатов 18.10.2021 10:53

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного la оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14726 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, Qti@mail.aomv.ru.
Запись е реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике АЛтай»

И.Ю. Зубюк

20. 10.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  14715 ОТ 20 октября 2021 г.

м.п.
защиты 

V4 P6-V-_'o
ж / а . * '  ■■’••У0лс,Г/ОА.

f / f p * /  \

I “  О  » Л' борагорный
"®«тр / * п З

У .*■£§.----V. >>. f> '/>, .

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие ^Тёпловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 26/88, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Аргучинского, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:55
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,8°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 10:31 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14715: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14715.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 14715 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СГ1У

207 " 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14715
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:20 Дата выдачи результатов 18.10.2021 10:51

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М Л., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица,ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14715 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может был ь полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornY.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 23/81, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Аргучинского, 53

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:52
Ф.И.О., должность*: Бобров И. А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,1 °С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 10:29 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14713: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их опенку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образна (пробы): 14713.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 14713 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 “ 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14713
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:20 Дата выдачи результатов 18.10.2021 10:46

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований.
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лицю^зветственного за оформление протокола:

_______ Яг /  Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 14713 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Ф ед е р а л ь н а я  с л у ж б а  по  н ад зо р у  в с ф ер е  защ и ты  прав п о тр еб и тел ей  и б л а го п о л у ч и я  ч е л о в ек а  
Ф ед е р а л ь н о е  б ю д ж е тн о е  у ч р е ж д е н и е  зд р ав о о х р а н ен и я  
« Ц ен тр  ги ги ен ы  и эп и д е м и о л о ги и  в Р есп у б л и к е  А л тай »

Ф Б У З  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эп и д е м и о л о ги и  в Р есп у б л и к е  А л тай »  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.qomv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 3/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Строительная, I3 А (ПУ)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:45
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,4°С 
Дата и время доставки в ИЛ Ц: 14.10.2021 10:27 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18 .01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14712: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14712.В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подгол овку проб:
М У К  4 .2 .1 0 1 8 -0 1  "С а н и т а р н о -м и к р о б и о л о ги ч ес к и й  а н ал и з п и тьево й  воды ."
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За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14712
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:10 Дата выдачи результатов 18.10.2021 10:46

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл. роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лищусГрветственного за оформление протокола:

________Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н-90, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Строительная, 7 А (РЭС)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
14.10.2021 09:42
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,6°С
Дата и время доставки в ИЛ Ц: 14.10.2021 10:25 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 14711: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14711 В.09.Б. 10.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 14711 распечатан 20.10.2021 стр. 1 из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распросграняется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 14.10.2021 13:00 

Регистрационный номер 14711
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 14.10.2021 13:10 Дата выдачи результатов 18.10.2021 10:44

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл.роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Шестакова М. А., Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,
врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, о^еГственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Прогокол(ы) № 14711 распечатан 20.10.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный ц етр  ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021


