
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mairaornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001 510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

} .  Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н-90, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Строительная, 7 А (РЭС)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
13.08.2021 08:00
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14,2°С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.08.2021 10:00
НД на отбор проб:
- "Отсутствует”.

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11756: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I I 756.В.09.Б.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 11756 распечатан 20.08.2021 сэр I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (нроб/образцрв) мказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результаз распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : V" 6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г'осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

И. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
Д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Г Е Р И  О Л О Г И  В Е С К И Е  И С С Л Е Д О В  АНИ Я
Дата поступления 13.08.2021 10:15 

Регистрационный номер 11756
Испытания проведены по адресу :Респубдика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 13.08.2021 10:30 Дата выдачи результатов 16.08.2021 09:41
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/100с м3 не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил!и): Перова Л. I Г. фельдшер-лаборант филиала ФВУЗ "Центр гигиены и зпидемиологии в РА в Усть-
Кокеинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица^тветственного *а оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

1ротоко.1(м) jV» 11756 распечатан 20.08.2021 етр
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытании (проб/образцов) заказчиком 
йены ia i c-ii.Hi.iii набора горный центр ответственности не несез 

Розу и.газ распространяется на нспыганныи образец
Настоящий протокол не можем бып. полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 И здание Xй 6-202 I



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФЬУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, oti@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр сигиены и эпидемиологии 
в РеспубтциСвуСлтай»

И.Ю. Зубюк

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  I 1690 ОТ 20 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, уд. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 7/12, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Баштала, ул. Солнечная, 17 
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 09:27
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,2°С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.202! 10:07 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11690: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21- "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 1690.В.09.Б.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

11ротокод( u | № 11690 распечатан 20.08.2021 сгр 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объек тов испы таний (проб/образцов) ыказчпком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может бы ть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИД1 (

Ф 02-46 Издание № 6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№  Г1 / и
1 {аименование, 

тип Заводской номер 11омер в 
I осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок-
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 " 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимою уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г  И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А II II Я
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Регистрационный номер 11690
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 11:11
1 Общие (обобщенные) 

колиформкые бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОК/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Гермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводнл(и): Перова Л П., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица, отве№Гвенного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ ’’Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокод(ы) jNI* I 1640 рас меча гам 20.08.2021 сгр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию п отбор объектов испытаний (проб/обра шов) заказчиком 
испытательный лабораторный це тр  ответственности не нееез 

Результат распространяется на испьгганный образец.
Настоящий протокол не может'быть полностью пли частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 11 здание : ЛГ» 6-202 I



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и зпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятии, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № 1 Д, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 09:15
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,1 °С 
Дата и время доставки в ИЛ Ц: 1208.2021 10:05 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11687: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. МД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 1687.В.09.Б.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 1 ^именование, 
тип Заводской номер 11омср в 

1 осреее грс

№ свидетельства 
о поверке, протокола оо 

аттестации

Срок
действия

1 гермостат электр и ч ее к и й 
суховоздушный Т С -1/80 СНУ

№5790 - 363 170 от 16.04.2021 15.04.2022

Протокол(ы) № 11687 распечатан 20.08.2021 стр
Значком * отмечена информация нредосганлснмая шказчиком 

За предоставленную информацию и отбор обьскзов йеныганий (проб/образцов) заказчиком 
йены гательный лабораторный центр ответствен н о е т  не несет 

Результат распространяется на испытанный образен
11аетоящий протокол не может быть полностью или част ично воспроизведен без нисьменно|о разрешения ИЛЦ.

<1> (12-46 1] иампе Ха 6-202 I

I из :
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
д.6

13. Результаты испытаний
м»
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Регистрационный номер 11687
Испытания проведены по адресу .Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса. пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 11:10
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/100с м3 не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/100с м3 нс обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Перова Л П., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица>о<геетственного эа оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Г1ротокол(ы) jVj 116X7 распечатан 20.08.2021 етр. 2 ил 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За прелое I авленную информацию и отбор об ье кто в испытаний (проб/образцов) шказчиком 
испытательный лабораторный цензр ответственности не несет.

Результаг распространяется на иенытайный образец.
Настоящий протокол не может'быть полностью или частично воспроизведен бел письменною разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 И ианпс .N1* 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@rnail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководите. 
ФБУЗ «Це
в Респуб.

[ь ИЛЦ
гигиены и эпидемиологии
стай»

И.Ю. Зубнж

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  l I686 ОТ 20 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усгь-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 21/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 09:07
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,4°С 
Дата 31 время доставки в ИЛЦ: 1 2.08.202 1 10:03 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует”.

6 . Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № I 1686: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 1686.В.09.Б.08.2 1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой волы."

Протокол(ы) № 11686 распечатан 20.08.2021 сэр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор обьекзов испмзаний (проб/образцов) заказчиком 
иены зазельный лабораторный центр о л вс з с л венное л и не несет.

1'езулыа1 распространяв! ея на испытанный образец.
11асгояший про 1 око.I не может быть полносаыо или частично воспрои зведен без письменного разрешения HJII (.

Ф 02-46 И зланззе 6-2021

mailto:gti@rnail.gornv.ru


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер 11омер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Регистрационный номер 11686
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 11:08
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 15 КОЕ/смЗ не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОН/ИЮсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Перова Л П . фельдшер-лаборант филиала ФНУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица, от^Йхтвенного *а оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протоколы) № 11686 распечатан 20.08.2021 стр. 2 in  2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный це тр  ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол нс можез быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф  02-46 Издание № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qomv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, у.л. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 22/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с 
А

. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 08:59
Ф.И.О., долж-ность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,3°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2021 10:00 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) jY« 58 от 15.01.2021
Проба № 11685: Информация в протокол внесена на основании акта отбора 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

проб заявителя. Результаты

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 1685.В.09.Б.08.2 1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарио-микробиоло! ический анализ питьевой волы."

11ротокол(ы) № 11685 распечатан 20.08.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание № 6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

1 осресстре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Регистрационный номер 11685
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 11:08
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

7 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 19 КОЕ/смЗ не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводи,i(и): Перова Л П., фельдшер-лаборант филиала ФЬУЗ "Центр гигиены и шидемиологии в РА в Усгь- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность Линд, огшИттвенного *а оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протоколы) jVj 11685 распечатан 20.08.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная шказчпком 

За предоставленную информацию н отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности нс i iccci 

Результат распространяется на испытанный образен
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛИ,

Е Наименование предприятия, органи;ации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 6/02, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Парковая.35 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.202 I 08:5 I
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,4°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2021 09:57
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № I 1684: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

X. Код образца (пробы): I 1684.В.09.Б.08 .21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

11рогокол(ы) № 1168-1 распечатан 20.08.2021 сгр I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (мроб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности нс несет.

Результат распросзраняется на испытанный образец.
Настоящий протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-202!
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестрс

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р  II О Л О Г И  Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Регистрационный номер 11684
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, Усть-Коксинский район, е. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 11:07
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

- Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2 1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Перова Л. Г!., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском. Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лши^гшетсхвснного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Прогокол(ы) jVj I 1684 распечатан 20.08.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию ц отбор объектов испытаний (ироб/образцов) заказчиком 
нсньгI а тельный лабораторный ц е тр  ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не можем быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛЦ

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 3/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Строительная, 13 А (НУ)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 08:46
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура I 3 ,1 °С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.202 1 09:55 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № I 1683: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 1683.В.09.Б.08.2 1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
А1УК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Проюкол(ы) № 11683 распечатан 20.08.2021 сгр I и з 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (ироб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный цетир ответственности не несет.

Результат распрос траняется на иены тайный образец.
I Отстоящий протокол не может быть полностью или част ично воспроизведен без нисьменнзтго разрешения ИЛ11
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п I ^именование, 
тип Заводской номер 11омер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок-
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
д.6

13. Результаты испытаний
М 2
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Регистрационный номер 11683
Испытания проведены по адресу :Респубдика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 11:06
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

*) Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Перова Л. И., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть-
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность липа, огвси>£ш1нного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокод(ы) jM' 11683 распечатан 20.08 2021 сгр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За прелоезаиленную информацию и отбор объектов испытании (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный uemp ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел (38822) 6-46-53, qti@nnail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: 1А1униципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3 . Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 15/09, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Кайтанак, ул. Молодежная, 
18 '

5. У словия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 08:12
Ф.И.О., должность*: Гордеев Е.Ю, представитель заказчика, и/о начальника водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2021 09:56 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.202 I 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11681: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-2! "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 1681 .В.09.БГ08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1(118-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(м) № 11681 распечатан 20.08.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности нс несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
Д.6

13. Результаты испытаний
№№> | Определяемые Единицы Результаты Величина НД на методы
п/п показатели измерения испытаний допустимого уровня исследований

Б А К Т Е Р И О Л О I И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О  II А Н И Я
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Рег истрационный номер 11681
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усгь-Кокса. пер. Школьный, д.6 
____________ Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 11:04_____________

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/100см 3 не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

■> Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 12 КОЕ/смЗ не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Перова Л. Г!., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть-
_______________________________________ Коксинском, Усть-Канском районах"__________________________ .____________

Ф.И.О., должность лицж^пзетственного за оформление протокола:

//_ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протоко.1(н) № 11681 распечатан 20.08.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная шказчиком.

За прелое л авленную информацию и отбор объектов испытаний (ироб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр отвсгствснноели не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быгь полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001 510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководи!ель ИЛЦ
ФБУЗ «Центй гигиены и эпидемиологии 
в Республ(гее Алтай»

НЛО. Зубкж

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  11680 ОТ 20 августа 2021 г

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 9/87, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Березовка, ул. 
Комсомольская, 15 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 08:39
Ф.И.О., должность*: Гордеев Е.Ю, представитель заказчика, и/о начальника водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,2°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2021 09:53 
11Д на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11680: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 1680.В.09.Б.08.2 1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

1ротокол(ы) № 11680 распечатан 20.08.2021 сгр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный цензр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может'быть полностью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п I (аимеиование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 " 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный,
д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А II И Я
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Регистрационный номер 11680
Испытания проведены по адресу .Республика Алтай, Усгь-Коксинский район, с. Усть-Кокса. пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 11:03
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Перова Л Г!., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах”

Ф.И.О., должность лица^одш^тственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протоколы) № 11680 распечатан 20.08.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испы тании (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не песет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛИ,
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001 510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 23/81, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Аргучинского, 53

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 08:06
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,5°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2021 09:54 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 1 1679: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие обьем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 1679.В.09.Б.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

1ротоко;|(ы) № 11679 распечатан 20.08.2021 етр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (мроб/обрашов) таказчнком 
иснытазельный лабораторный центр ответственности не несет,

Результат распространяется на испытанный образец.
I Отстоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тин Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ГС-1/80СПУ

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный,
д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Г Е Р И О Л О Г II Ч Е С К И Е П О С Л Е Д О В  А II 11 Я
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Регистрационный номер 11679
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай. Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса. пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 11:03
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОР./ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермо голерантн ые 
колиформные бактерии

КОЕ./ЮОс.мЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Перова Л И., фельдшер-лаборант филиала ФВУЗ "Центр гиг иены и тпилемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность^ии^о^етственного *а оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № I 1679 распечатан 20 08.2021 стр. 2 и ; 2
Значком * отмечена информация предоставленная шказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испы таний (проо/оорашов) заказчиком 
мсимгательнмГ! лабораторный центр ответственности не песез 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qomv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр-гигиены и эпидемиологии 
в Pec 11 у б л iik/AV [ та и »

И Ю. Зубюк

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  1 1678 ОТ 20 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие " Гепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № С 25/91, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Нагорная, I 1 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 08:28
Ф.И.О., должность*: Гордеев Б.Ю, представитель заказчика, и/о начальника водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,1 °С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2021 09:50 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 1 1678: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие обьем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 1678.В.09.Б.08.2 I

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой волы."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 1{аименование. 
тип Заводской номер 1 ктмер в 

1 осреестре

jYy свидетельства 
о поверке, протокода об 

а п ес га ни и

Срок
действия

1 те р м ос та г эл е ктр и ч ес к и й 
суховоздушный Т С -1/80 СПУ

№5790 363 170 от 16.04.2021 15.04.2022

Протокол(ы) № 11678 распечатав 20.08.2021 етр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет .

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный,
Д.6

13. Результаты испытаний
м»
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

11Д на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Регистрационный номер 11678
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 11:02
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 12 КОЕ/смЗ не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Перова Л. И., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах”

Ф.И.О., должность л ^ а ; ад4гетсгвенного ia оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокод(ы) № 11678 распечатан 20.08.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытании (проб/образцов) шказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«1(ентр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@niairaorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛИ,
ФБУЗ «Цеш/р гигиены и эпидемиологии 
в Реснубл

20.08.2021

ПРОТОКОЛ
Л А НО Р АТО Р Н Ы X И С П Ы Т А Н И Й

№  11677 ОТ 20 августа 2021 г.

1. Паи менование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404000600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3 . Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 26/88, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Аргучинского, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 08:00
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,5°С 
Дата и время доставки в НДЦ: 12.08.2021 09:51 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от I 5.01.2021
Проба № 11677: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 1677.В 09.Б.08.2 I

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
VIУ К 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой волы."

11розокод(ы) № 11677 распечатан 20.08.2021 стр 1 из 2
Значком * отмечена информация прелости лепная заказчиком 

За лрелосз«тленную информацию и отбор объектов испытаний (нроб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

1’езулыаз раснрос1раняс1ся на иснтанный образец
I (ае юящий протокол не может бы и. полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание V  6-202 I

mailto:qti@niairaorny.ru


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л С) Г И Ч Е С К' И Е И С С Л Е Д О В А  Н И Я
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Регистрационный номер 11677
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса. пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 11:01
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/100с м3 не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет нс более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4 2 1018-01

Испытания проводил(и): Перова Л. П., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинеком, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность л т ^ п п^&тственного за оформление протокола:

____ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокоа(ы) jVl* 11677 распечатан 20.08.2021 стр. 2 in  2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности нс песет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью иди частично воспроизведен без письменного разрешения ИДЦ

Ф 02-46 11 паи нс : jNI1 6-202 I



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел (38822) 6-46-53, gti@mail gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центрагигиены и эпидемиологии 
в РеспубдодосАлтай»

И.Ю. Зубюк

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  11676 ОТ 20 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 8/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 08:36
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,7°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2021 09:48 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11676: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 1676.В.09.Б.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 11676 распечатан 20.08.2021 сгр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) шказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или част ично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : .V: 6-2021



10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

И. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный,
Д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Регистрационный номер 11676
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 11:00
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

■> Общее число 
микроорганизмов

КОР/смЗ 9 КОЕ/смЗ не более 50 МУК 4.2.1018-01

->л Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Перова Л. ГГ. фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канеком районах"

Ф.И.О., должность лица, ответственного ja оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол!ы) jVj N676 распечатан 20.08.2021 стр 2 из 2
Значком * отмечена информация прелое гав лен пая ?аказчпком.

За предоставленную информацию и отбор объек тов испытаний (нроб/образцов) шказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный обратен.
Настоящий протокол не может бы и. полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11

Ф 02-46 Издание jNl* 6-202 I



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛИ,
ФБУЗ «Цента-гигиены и эпидемиологии 
в РеспубликеАлтай»

-  >
20.08.202 I

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  I 1675 от  20 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образна (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г I4/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная,2 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 08:28
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют ИД ; температура 13°С 
Дата п время доставки в ИЛЦ: 12.08.202 1 09:46 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от I 5.01.2021
Проба № 11675: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код обрата (пробы): I 1675.В.09.Б.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

1ротокол(ы) № 11675 распечатан 20.08.2021 сэр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
йены аатедьнын забора горный uemp ответственности не несет.

Результат распространяется на йены ганнмй образец
Настоящий протокол не может бы и, полностью паи частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф  02-46 И ианнс №6-2021

mailto:qti@mail.qornv.ru


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СГ1У

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
Д.6

13. Результаты испытаний
JVfojSfo
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Регистрационный номер 11675
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай. Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса. пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 11:00
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

7 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

KOI'./IOOcmj не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2 1018-01

Испытания проводил(и): Перова Л 11., фельдшер-лаборанг филиала ФЬУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лимдуляил^ггвенного *а оформление протокола:

f s  Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

11рогокол(ы) № I 1675 распечатан 20.08.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обрашОв) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не можчн быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИДЦ

Ф 02-46 Издание Ху 6-202 I,



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail qornv.ru 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центрууигиены и эпидемиологии 

I гай»
И.К). Зубюк

в Республи

А
20.08.202

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТА11ИЙ

№  N674 ОТ 20 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИИ! I 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксикский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 9/2000, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная. 2 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 08:23
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2021 09:44 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11674: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 1674 В.09.Б 08.2 I

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокод(ы) № 11674 распечатан 20.08.2021 up . I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытании (проб/образцов) заказчиком 
йены тельны й лабораторный центр ответственности не несет .

Результат распространяется на испытанный образен
Настоящий протокол не может быть полностью нэп частично воспроизведем без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : .V’ 6-2021



10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
Т И П

Заводской номер Номер в 
Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

I \Д на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О  Г П Ч Е С К  И Е ИС С Л ЕД О В А Н И Я
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Регистрационный номер 11674
Испытания проведены по адресу Республика Алтай. Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 10:59
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

■> Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4 2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-0!

Испытания проводил(и): Перова Л Г!., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Ирогокол(ы) jM* 11674 распечатан 20.08.2021 с гр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная шказчпком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) шка шиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не песет.

Резуаьтаз распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛИ.

<1> 02-46 И ъ та»те : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail gorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-К'окса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 16/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 08:17
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,9°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: I 2.08.202 1 09:42 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует". >

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба j4o 11673: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 1 673.В.09 Б.08.2 1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой волы."

Протокол)ы) № 11673 распечатан 20.08.2021 cip. I из 2
Значком * .отмечена информация предоставленная заказчиком.

За прелоезаиленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обрашов) заказчиком 
иены гагелызый лабораторный центр отгезсзвензюсги не несез.

РеЗулыат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может бызь полност ью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛ! I

Ф  02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГ'РП 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 16/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
12.08.2021 08:17
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 12,9°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: I 2.08.202 1 09:42 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует". >

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11673: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образиа (пробы): I 1673.В.09 Б.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол)ы) № 11673 распечатай 20.08.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обрашов) (аказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности нс несет 

1’езудыал распространяется на нсмьпанпый образец
I Отс тоящий про токол но может быть полностью или-частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛ 11

Ф 02-46 Издание jV: 6-2021



10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер 1 loviep в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

И. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Г Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А  Н 11 Я
Дата поступления 12.08.2021 10:35 

Регистрационный номер 11673
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай. Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса. пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 12.08.2021 10:50 Дата выдачи результатов 13.08.2021 10:58
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Перова Л 11.. фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица; ос£бетственного *а оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай” 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 11673 распечатан 20.08.2021 стр. 2 из 2
Значком * 01 мечена информация предоставленная заказчиком.

За прелоетавленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственноегн не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не можез быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИДЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

3. Наименование обратна (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н - 84, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Полеводка, ул. 
Центральная, 2 Д

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
06.08.2021 08:30
Ф.И.О., должность*: Рудаков С. А., Представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 15,1 °С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2021 09:45 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11411: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие обьем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1141 I В.09.13.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 11411 распечатан 12.08.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание . № 6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

ИД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 06.08.2021 10:00 

Регистрационный номер 11411
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 06.08.2021 10:15 Дата выдачи результатов 09.08.2021 10:38
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 7 КОЕ/смЗ не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): БояркинаЬ . Ю., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском. Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

1рогокол(ы)№ I 141 I распечатан 12 08.2021 стр 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За прелое гав ленную информацию и отбор объектов испытаний (нроб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный ц е тр  ответственности не несет 

Резулыаз распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИДЦ

Ф 02-46 Издание: №6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001,510329,

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 22/12, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Садовая, 6 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора.*:
06.08.2021 08:40
Ф.И.О., должность*: Рудаков С. А., Представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14,8°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.202 I 09:44 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11410: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 1410.В.09.Б.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

К). Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер 11омер в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 те р м остат зл е ктр и ч ес к и й 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

Протокол)ы) № 11410 распечатан 12.08.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть Полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 06.08.2021 10:00 

Регистрационный номер 11410
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 06.08.2021 10:15 Дата выдачи результатов 09.08.2021 10:39
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Бояркина 1 . Ю., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гиг иены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица, ответственного та оформление протокола:

дчурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокод(ы) № 11410 распечатан 12.08.2021 стр 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обрашов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/84, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Наговицина, 29 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
06.08.2021 08:00
Ф.И.О., должность*: Огнев М.И., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14,3°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2021 09:46 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11409: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 1409.В.09.Б.08.2 1

9. НД иа методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 11409 распечатан 12.08.2021 стр. I из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быт ь полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11.

Ф  02-46 Издание : № 6-2021

mailto:qti@mail.qornv.ru


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СГ1У

№5790 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
Д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 06.08.2021 10:00 

Регистрационный номер 1 1409
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 06.08.2021 10:15 Дата выдачи результатов 09.08.2021 10:39
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Бояркина 1 . Ю„ фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ ”1 (ентр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица, о т в ^ ^ г в е н н о !  о за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 11409 распечатан 12 08 2021 стр. 2 in  2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный ценчр ответственности нс несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью иди частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@tnail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 5568, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Центральная, 23 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
06.08.2021 08:47
Ф.И.О., должность*: Рудаков С.А., Представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 15°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.202 1 09:43
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11408: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 1408.В.09.Б.08 .21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) .№ 11408 распечатан 12.08.2021 сэр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности нс несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

И. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный,
Д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 06.08.2021 10:00 

Регистрационный номер 11408
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Усгь-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 06.08.2021 10:15 Дата выдачи результатов 09.08.2021 10:40
I Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 7 КОЕ/смЗ не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Бояркина 1 . Ю., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица^й ветственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протоко лы )№ 11408 распечатан 1208 2021 стр 2 in  2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат раснросзраняется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.Qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛИ,
ФБУЗ «Центр решены п эпидемиологии 
в Республике Алтай»

12.08.202

П Р О Т О К О Л
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й

№  11407 ОТ 12 августа 2021 г.
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1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 41/73, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Партизанская, 
17 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
06.08.2021 08:08
Ф.И.О., должность*: Огнев М.И., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14,3°С

Дата и время доставки в НДЦ: 06.08.2021 09:45 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11407: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 1407.В.09.Б.08.2 1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 11407 распечатан 12.08 2021 cap. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6*2.021

mailto:gti@mail.Qornv.ru


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СГ1У

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный,
Д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

ИД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 06.08.2021 10:00 

Регистрационный номер 11407
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 06.08.2021 10:15 Дата выдачи результатов 09.08.2021 10:41
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Бояркина Р . Ю., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

__________ / У ' i s '__Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Прозокол(ы) № 1 1407 распечатан 12.08.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственност и не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 И здание : №6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mairciornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. На именование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 10/91, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, гг Теректа, ул. Новая, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
06.08.2021 08:30
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2021 09:43
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11406: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие обьем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 1406.В.09.Б.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4,2.1018-01 "Санигарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

J№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 терм остат электр и чес к и й 
суховоздушный ГС-1/80 СНУ

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

Протокол(ы)№ 11406 распечатан 12.08.2021 стр. I и з2
Значком * отмечена информация предоставленная таказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (ироб/образнов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет'

Результат распространяется на испытанный обратен.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный,
Д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 06.08.2021 10:00 

Регистрационный номер 11406
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 06.08.2021 10:15 Дата выдачи результатов 09.08.2021 10:41
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Бояркина Н. К)., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть-
______________________________________ Коксинском, Усть-Канском районах"_______________________________________

Ф.И.О., должность лица;̂ лФветственного за оформление протокола:

__________ г  ( /  Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 11406 распечатан 12.08.2021 сгр. 2 in  2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытании (ироб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный ц е тр  ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не можетбыть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 11зданпе : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФВУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 1/90, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, уд. Подгорная, 10 А

5. У словия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
06.08.2021 08:53
Ф.И.О., должность*: Рудаков С.А., Представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14,9°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2021 09:40 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11405: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 1405.В.09.Б.08.2 I

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№  ц/и 11аим енование.
ГИИ

Заводской номер 11омср в 
1 осреест  ре

jVo с ви д е те л ьс тв а  
о п оверке, п р о то к о л а  об  

аттестац и и

Срок
действия

1 терм оста г электр ичес кий 
суховоздушный ГС-1/80 СНУ

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

Протокол(ы)№ 11405 распечатан 12.08.2021 етр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (ироб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет .

Результат распространяется на испытанный образец
11аетоящий протокол нс может быгь полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ1 {

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный,
Д.6

13. Результаты испытаний
м »
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г  И В Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 06.08.2021 10:00 

Регистрационный номер 11405
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 06.08.2021 10:15 Дата выдачи результатов 09.08.2021 10:42
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в i 00 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 8 КОЕ/смЗ не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Бояркина 1 . Ю., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усгь- 
Коксинском. Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица, ответственною ia оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протоколы)№  11405 распечатан 12.08.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная такатчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обрашов) такатчиком 
испытательный лабораторный центр от ветственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен бет письменною разрешения ИЛЦ.

Ф  02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gji@mail.qomv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001,510329,

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. На именование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 10/08, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон, ул. 
Молодежная, 28

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
06.08.2021 08:40
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,8°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06 08.2021 09:41 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11404: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие обьем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 1404.В.09.Б.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб: |
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 11404 распечатан 12.08.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный цешр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п I Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80СПУ

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный,
Д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 06.08.2021 10:00 

Регистрационный номер 11404
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 06.08.2021 10:15 Дата выдачи результатов 09.08.2021 10:43
1 Общие (обобщенные) 

колиформпые бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
ми кроорганизмо в

КОЕ/смЗ 16 КОЕ/смЗ не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термото лерантн ые 
колиформпые бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Бояркина 1 . Ю., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица^™етсгвенного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТ А».

Протокол(ы) № 11404 распечатан 12 08.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытании (проб/образцов) заказчиком 
испытательным лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью иди частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 И здание : № 6-2021 /



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 9/83, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Талда, ул. Заречная, 9 Б

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
06.08.2021 08:37
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 15,3°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.202 I 09:38 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11403: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 1403.В.09.Б.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер 11омер в 

1 оереес1 ре

jVy с в идете л ьства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

I термостат электрический 
суховоздушный ТС -1/80 СПУ

№5790 " 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

Протокол(ы) № 11403 распечатан 1208 2021 стр I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Резулыаз распространяется па испьпанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный,
Д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 06.08.2021 10:00 

Регистрационный номер 11403
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 06.08.2021 10:15 Дата выдачи результатов 09.08.2021 10:43
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/100с м3 не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 13 КОЕ/смЗ не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Бояркина Е. Ю., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность линаобгветственного ia оформление протокола:

________С ^  Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № I 1403 распечатан 12.08.2021 стр. 2 и : 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обрашов) заказчиком 
иены гагедьнми лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИJIЦ

Ф 02-46 Издание :№  6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.gomv.rU- 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАК)
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование обрата (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/92, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Мульта, ул. Школьная, 90

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*.:
06.08.202! 08:30
Ф.И.О., должность*: Гордеев Е.Ю, представитель заказчика, и/о начальника водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14,3°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2021 09:39 
НД па отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 1 1402: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 1402.В.09.Б.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ и/п 11аименование. 
тип Заводской номер 11омер в 

1 осреестре

jNy с в идете л ьства 
о поверке, протокола об 

аттестаци и

Срок
действия

1 тер м остат эл е ктр ичес к и й 
суховоздушный ГС-1/80 СПУ

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

Протокол(ы) № 11402 распечатан 12.08.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 06.08.2021 10:00 

Регистрационный номер 11402
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 06.08.2021 10:15 Дата выдачи результатов 09.08.2021 10:44
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермото лерантн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Бояркина 1 . Ю„ фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица-ртветст^енного (а оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Мротокол(ы) № 11402 распечатан 12.08 2021 стр. 2 m 2
Значком * отмечена информация предоставленная накатчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обращов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр ригиены и эпидемиологии 
в Р с с 11 у б ллэ^/А пай»

И.К). Зубнж

ПРОТОКОЛ
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й

№  11401 ОТ 12 августа 2021 г.

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГ РН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/10, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Талда, ул. Каратык, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
06.08.2021 08:30
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 15,4°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2021 09:35 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11401: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их опенку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 1401 В.09.Б.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п [ 1аименование. 
тип Заводской номер Номер в 

1 осреестре

jVj с в идете, i ьст ва 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
дейегвия

1 термостат электрический 
суховоздушный Т С -1/80 СНУ

№5790 - 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

Протокол(м) № 11401 распечатан 12.08.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обрашов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛ! (.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный,
Д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И  Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 06.08.2021 10:00 

Регистрационный номер 11401
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 06.08.2021 10:15 Дата выдачи результатов 09.08.2021 10:46
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Бояркина Г . Ю„ фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица, ответственного ia оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 11401 распечатан 12 08.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ1 {
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001,510329.

УТВЕРЖДАЮ

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование обрата (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 24/05, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Советская, 25

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
06.08.2021 08:00
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 15,2°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2021 09:30 
ИД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11400: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 1400.В.09.Б.08.2 I

9. 1121 на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой волы."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п I (аименование. 
тип Заводской номер 11омер в 

I осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный Т С -1/80 СНУ

№5790 363170 от 16.04.202 1 15.04.2022

Протокол(ы) № 11400 распечатан 12 08,2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обрашов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Резулыаг распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ1Г
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И. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 06.08.2021 10:00 

Регистрационный номер 11400
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 06.08.2021 10:15 Дата выдачи результатов 09.08.2021 10:47
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 10 КОЕ/смЗ не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Бояркина Н. К)., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть-
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лицщшрщетственното за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 11400 распечатан 12 08.2021 стр
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обращов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образен
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИДЦ 
ФБУЗ «Цент 
в Респуб.

П Р О Т О К О Л
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й

№  1 1399 о т  12 августа 2021 г.

гиены и эпидемиологии 
Спай»

И .Ю Л убкж

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодсгрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГ РН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

J. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 27/82, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Маральник-1

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
06.08.2021 08:45
Ф.И.О., должность*: Гордеев Е.Ю, представитель заказчика, и/о начальника водоканала 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 15,6°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2021 09:37 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует”.

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 11399: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. МД, регламентирующие обьем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПмН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 I 399.В.09.Ь.08.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименоваиие. 
тип Заводской номер 11омер в 

1 бсреестре

jVy свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 термостат электрический 
суховоздушный Т С -1/80 СПУ

№5790 363170 от 16.04.2021 15.04.2022

Протокол! ы) № 11399 распечатан 12 08.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
11астоя1ций протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, 
д.6

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Ь А К Т Е Р И О Л О Г ИЧ Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 06.08.2021 10:00 

Регистрационный номер 11399
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д.6 

Дата начала испытаний 06.08.2021 10:15 Дата выдачи результатов 09.08.2021 10:48
1 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 

см3
отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ В 1 см3 роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено в 100 
см3

отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Бояркина 1 . Ю„ фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА в Усть- 
Коксинском, Усть-Канском районах"

Ф.И.О., должность лица^ор^Тственною ta оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 11399 распечатан 12.08.2021 стр. 2 ич 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обрашов) 'заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется па испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001,510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 15/09, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Кайтанак, ул. Молодежная, 
18

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:00
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14°С 

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:33 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12753: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12753.В.09.Ь.09 .21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, Заводской номер Номер в № свидетельства Срок
ТИП Госреестре о поверке, протокола об

аттестаци и действия

Протокол(ы) № 12753 распечатан 17.09.202! стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (ироб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12753
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:42

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 7 не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного га оформление протокола:

_Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12753 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Реепублифе Алтай»Ж

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12744 ОТ 17 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 27/82, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Маральник (Мультинский), 
(восточная окраина кадастрового квартала)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:30
Ф.И.О., должность*: Черепанов С. А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14,7°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:23 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12744: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12744.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды,"

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, Заводской номер Номер в № свидетельства Срок
ТИП Г оерееетре о поверке, протокола об 

аттестации действия

Протокол(ы)№ 12744 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 “ 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12744
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:38

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермото лерангн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность ли la, ответственного за оформление протокола:

_______ Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 12744 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mairaornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Хуггай»

J {/: и.ю. Зубюк

17.09.202

П Р О Т О К О Л
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й

№  12743 ОТ 17 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н - 84, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Полеводка, ул. 
Центральная, 2 Д

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:20
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:22
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12743: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12743.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, Заводской номер Помер в № свидетельства Сроко поверке, протокола об
ТИП 1 осреестре аттестации действия

Протокол(ы) № 12743 распечатан 17.09.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12743
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:38

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного ia оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12743 распечатан 17.09.2021 сгр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «ЦентрТигиены и эпидемиологии 
в Р е с п у б. I н КЭ? А п  дГ

И.Ю. Зубюк

17.09.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12742 ОТ 17 сентября 2021 г.

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/84, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Наговицина, 29 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:05
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД; температура 13,7°С 

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:21 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15 .01.2021
Проба № 12742: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, рег ламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12742.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/н 1 [аименование. Заводской номер Номер в № свидетельства Сроко поверке, протокола обТИП 1 осреестре аттестации действия

Протокол(ы) № 12742 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12742
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:37

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания ироводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12742 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornY.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр и»гиены и эпидемиологии 
в РеепублнустуАлтай»

И.Ю. Зубюк

17.09.202

П Р О Т О К О Л
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й

№  12741 ОТ 17 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 41/73, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Партизанская, 
17 А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:00
Ф.И.О., должность*: Черепанов С. А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,3°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:19 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнизельные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12741: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12741 .В.09.Б.09.2 !

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

Протокол(ы)№ 12741 распечатан 17.09.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не песет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г'осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

И. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12741
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:37

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 23 не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12741 распечатан 17.09.202! стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Теп: (38822) 6-46-53, ati@mail.aofnv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Р е с 11 у б я и ы у А  л та й »

И.Ю. Зубкж

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  I2751 ОТ I7 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодсгрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 10/91, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Теректа, ул. Новая, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 09:10
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,7°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:32 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12751: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1275 I В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер 11омер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 12751 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12751
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:42

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутст вие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лицауответственного за оформление протокола:

___, / Л 1- /  _ Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол! ы) № 12751 распечатан 1700.2021 сгр. 2и>2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» . 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
ФБУЧ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Р с с п у б j I ц ю/Д пай»

И.Ю. Зубюк

17.09.2021

П Р О Т О К О Л
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й

№  12750 ОТ 17 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование обраша (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 1/90, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, уд. Подгорная, 10 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:55
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД; температура 14°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:30 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12750: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие обьем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12750.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 12750 распечатан 17.09.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ1 (
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Лата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12750
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:41

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 12 не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность ли1*а, ответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12750 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная иказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
йены газельный лабораторный цензр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.ciornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 55/68, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Центральная, 23 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:50
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:28 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12749: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12749.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, иены гательное оборудование:

№ п/п 1 {аименование, 
тип Заводской номер 1 (омер в 

Г оереестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 12749 распечатан 17.09.2021 стр. I из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12749
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:41

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 13 не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерангн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12749 распечатан 17 09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФЬУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАВОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mairgornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 22/12, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Садовая, 6 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:45
Ф.И.О., должность*: Черепанов С. А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: автотранспорт; температура 13,6°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:26 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12747: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12747.В.09.13.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СГ1У

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 12747 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не песет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12747
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:40

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерангные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица,угветсгвенного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12747 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный ц е тр  ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес; 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mairgornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республикр^лтай»

И.Ю. Зубкж

17.09.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12746 ОТ 17 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/92, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Мульта, ул. Школьная, 90

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:37
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура I 3,9°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:24 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
1 (роба № 12746: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12746.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

К). Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п f 1аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№  свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

I Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 12746 распечатан 17.09.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12746
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:39

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность л етственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12746 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
I(астояший протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001 510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятии, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № С 25/91, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Нагорная, 11 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:05
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД; температура 13,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.202 1 10:37 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12756: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12756.В.09.Б.0921

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер 11омер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11ротокол(ы)№ 12756 распечатан 17.09.202! стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обращов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12756
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:10 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:44

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Гермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гиг иены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лицауГпветственного ia оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 12756 распечатан 1709.2021 стр .2из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности нс несет .

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.rU- 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛИ,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Респуб э̂йиеб/Алтай»

И.Ю. Зубкж

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12755 ОТ 17 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 8/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2 
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:40
Ф.И.О., должность*: Шайдоров И.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,6°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:15 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12755: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12755.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование. Заводской номер 11омер в № свидетельства Сроко поверке, протокола об
ТИП 1 осреестре аттестации дейс гвия

Протокол(ы) № 12755 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образен
Настоящий протокол не может бьпь полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ! (
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г'осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 “ 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А И И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12755
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:10 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:43

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/1 ООсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/1 ООсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лина< ответственною за оформление протокола:

_______________________Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12755 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образен
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, oti@mail.Qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр,гигиены и эпидемиологии 
в Республ1м6УАлтай»

И.Ю. Зубюк

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12754 ОТ 17 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н-93, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Солнечная, 9 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:10
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 14°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:35 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12754: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12754.В.09.В.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ м/м f 1аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

1 бсреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 12754 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12754
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:43

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 14 не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лицаубтветственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12754 распечатан 17.09.2021 стр. 2 иэ 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИJ11 [.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001 510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН ! 060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/10, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Талда, ул. Каратык, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:25
Ф.И.О., должность*: Бабушкин Е.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,7°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:38 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12774: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12774.В.09.Б.09.2 I

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер 11омер в 

Госреестре

№  свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол! ы) № 12774 распечатан 17.09.2021 сгр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12774
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:59

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-0!

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 16 не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Гермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должностьлица,^Ответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 12774 распечатан 17.09.2021 стр. 2 и з2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, Qti@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц N° РОСС RU.0001 510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «ЦентпФмгиены и эпидемиологии 
в Респуб^жЦе/Алтай»

И.Ю. Зубюк

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12773 ОТ 17 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 9/83, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Талда, ул. Заречная, 9 Б

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:20
Ф.И.О., должность*: Бабушкин Е.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,6°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:35 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12773: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12773.В.09.Б.09.21

9. НД на мезоды исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СНУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) .№ 12773 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ,
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12773
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:57

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет нс более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бакгериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лида, ответственного за оформление протокола:

*  7 Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12773 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел; (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

*

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республ^йиМтай»

17.09.202

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12772 ОТ 17 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 24/05, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Советская, 25

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:00
Ф.И.О., должность*: Бабушкин Е.А., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,7°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:35 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12772: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12772.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 12772 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12772
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:20 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:56

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должно' ветственного »а оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай”

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 12772 распечатан 17.09.2021 стр. 2из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mailaornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр пилены и эпидемиологии 
в Республик^Алтай»

И.Ю. Зубюк

17.09.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12771 ОТ 17 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 10/08, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон, ул. 
Молодежная, 28

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 09:45
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: автотранспорт; температура 13,4°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:32 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12771: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12771 .В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, Заводской номер 11омер в № свидетельства 
о поверке, протокола об Срок

ТИП 1 осреестре аттестации действия

Протокол(ы)№ 12771 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А КТ Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12771
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:15 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:56

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лиответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12771 распечатан I 7.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ1 (
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гиг иены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ « Центр -pi гиены и эпидемиологии 
в РеспубликСАлтай»Ж
17.09.202

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12770 ОТ 17 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 7/12, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Баштала, ул. Солнечная, 17 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 09:30
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД; температура 13,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:30
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12770: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12770.В.09.Б.09.21

9. НД на мезоды исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г'осреестре

№ свидетельства 
о поверке, про юкола об 

аттестации

Срок
действия

Протокол(ы) № 12770 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г'осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушиый ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А КТ Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12770
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:15 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:55

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должн^ть лица', ответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12770 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № I Д, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38 А

5. Условия отбора, доставки*
Дала и время отбора*:
08.09.2021 09:20
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:28 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12769: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12769.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аимеиование, 
тип Заводской номер 11омер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 12769 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12769
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:15 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:55

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лийа, ответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 12769 распечатан 17.09.2021 стр. 2из 2
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испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

J

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в РеснубликеДйтай»

17.09.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12768 ОТ 17 сентября 202

И.Ю. Зубюк

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 22/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 09:16
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД; температура 13,4°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:26 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12768: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12768.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ и/п Наименование,
тип

Заводской номер 11омер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

Протокол!ы)№  12768 распечатан 17.09.2021 стр. I из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

mailto:gti@mail.aornv.ru


№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

И. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12768
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:54

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил!и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должностьлзица, ответственного за оформление протокола:

........ ' - '  Уфимцева О В. инженер ФБУЗ "Центр тнтнень, .  » Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12768 распечатан 17.09.2021 сгр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mairaornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республик^Алтай»

_И.Ю. Зубюк

17.09.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12767 ОТ 17 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 21/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 09:10
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,9°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:23 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15 .0 1.2021
Проба № 12767: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12767.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер 11омср в 

Г осреестре

№ евидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

Протокол(ы) № 12767 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12767
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:15 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:54

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должносу^ лица,Ответственного за оформление протокола:

УфимцеваО. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12767 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Рес г I у б л шА/А л тай»

-----> И.ю. Зуб юк

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12766 ОТ 17 сентября 202

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н-90, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Строительная, 7 А (РЭС)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 09:06
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:22 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12766: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 2766.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, Заводской номер Номер в № свидетельства 
о поверке, протокола об Срок

ТИП 1 осреестре аттестаци и действия

Протокол(ы) № 12766 распечатан 17.09,2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СГ1У

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А КТ Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12766
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:53

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должности, лица, ответственного та оформление протокола:
rZj?у

_______________________Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕН ТА».

Протокол(ы)№ 12766 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@m3il.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес4: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора4: Скважина № Г 3/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Строительная, 13 А (Г1У)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора4:
08.09.2021 09:02
Ф.И.О., должность4: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки4: автотранспорт; температура 13,6°С 

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:20 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения4:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12765: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12765.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подг отовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, Заводской номер 11омер в № свидетельства Сроко поверке, протокола об
ТИП 1 осреестре аттестации действия

Протокол(ы) .№ 12765 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быт ь полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г'осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. iVIecTo осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Г Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12765
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:53

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/100смЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должностьлица, ответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12765 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 6/02, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Парковая,35 
А ■

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:58
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,5°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:20 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12764: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12764.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 1 (аименование. Заводской номер Номер в № свидетельства Срок
ТИП о поверке, протокола об1 осреестре аттестации действия

Протокол(ы) № 12764 распечатан 17 09.2021 стр. I из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

mailto:gti@mail.qornv.ru


№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

И. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12764
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:53

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Цен гр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность липа, ответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" 

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12764 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец
1 Отстоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11.
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mall.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001 510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЧ «Центр гигиены и эпидемиологии

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 9/2000, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:52
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,6°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:18 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12763: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12763.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства щмерсний, испытательное оборудование:

№ и/п
11аименоваттие, Заводской номер 11омер в № свидетельства Сроко поверке, протокола обТИП I осреестре аттестации действия

Протокол(ы) № 12763 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (нроб/образнов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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№ п/п Наименование.
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

И. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12763
Испытания проведены по адресу [Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2. Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:52

1 Общие (обобщенные) 
колиформиые бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-0!

3 Термотолерантные 
колиформиые бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица.^^Уветственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12763 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
1(аетоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.aornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гргиены и эпидемиологии 
в Республике

----- - И.Ю. Зуб К) к

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12762 ОТ 17 сентября 2021 г.

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодсгрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 26/88, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Аргучинского, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:35
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,5°С
Дата и время доставки в ИЛ Ц: 08.09.2021 10:41 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12762: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие обьем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12762.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследовании, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№  п/гг Наименование,
тин

Заводской номер 11омер в 
1 осреестрс

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

Протокол(ы) № 12762 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п 1{аименование, 
тип Заводской помер Номер в 

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ГС-200 СГ1У

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12762
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:52

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантн ые 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лииауответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12762 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.gornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 14/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная,2 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:48
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД; температура 13,5°С 

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:17 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12761: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12761 В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

Номер в № свидетельства Срок№ п/п Наименование, Заводской номер
ГИИ Госреестре о поверке, протокола об 

аттестации действия

Протокол(ы) № 12761 распечатан 17.09.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12761
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:15 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:51

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
vi и к роо р ган и з м о в

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должности лица,Ответственного га оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 12761 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@niail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329.

J

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республ цке^лта й »

\  И.Ю. Зубюк

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12760 ОТ 17 сентября 202

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образна (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 23/81, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Аргучинского, 53

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:30
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,5°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.202 1 10:40 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12760: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания”

8. Код образца (пробы): 12760.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, Заводской номер Номер в № свидетельства Срок
ТИП Госреестре о поверке, протокола об 

аттестации действия

Протокол(ы)№ 12760 распечатан 17.09,2021 сэр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности нс несет 

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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№ п/п Наименование,
тин Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ГС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И  Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12760
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:05 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:51

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица,Ответственного ia оформление протокола:

___Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12760 распечатан 17.09.2021 сгр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mairqornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центгигигиены и эпидемиологии 
в Республш£е/Алтай»

_И.Ю. Зубюк

17.09.2021

П Р О Т О К О Л
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й

№  12759 ОТ 17 сентября 2021 г.

Е Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 16/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:43
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют НД ; температура 13,8°С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:15 
11Д на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15 .01.2021
Проба № 12759: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12759.В.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п I (аименование. 
тип

Заводской номер 11омер и 
Г'осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

Протокол(ы)№ 12759 распечатан 17.09.2021 стр. 1 из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, про юкола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12759
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2. Лаборатория

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:10 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:50

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица/бтветственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12759 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный ц етр  ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республик^Алтай»

___И.ю. Туб юк

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  12758 ОТ I7 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 9/87, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Березовка, ул. 
Комсомольская, 15 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
08.09.2021 08:1 1
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь 
Условия доставки*: соответствуют 11Д ; температура 13,5°С 

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 10:38 
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 169 от 18.01.2021 
Заявление(заявка) № 58 от 15.01.2021
Проба № 12758: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты 
относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и нх оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Кол образца (пробы): 12758.[3.09.Б.09.21

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№  п /п
Наименование, Заводской номер 1 (омер в № свидетельства Срок

ТИП 1 осреестре о поверке, протокола об 
аттестации действия

11ротокол(ы)№ 12758 распечатан 17.09.2021 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком 

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А КТ Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Дата поступления 08.09.2021 12:00 

Регистрационный номер 12758
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория

бактериолог ических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 08.09.2021 12:10 Дата выдачи результатов 09.09.2021 13:49

1 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ 15 не более 50 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие в 100 см3 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

. у  ^  /  ____ Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12758 распечатан 17.09.2021 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 
испытательный лабораторный центр ответственности не несет 

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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