
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru. 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
ФБУЗ «Центр 
в Респуйш^е''^

григиены и эпидемиологии 
Алтай»

21.01.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 147 от 21 января 2022 г.

Испытательный' 
лабораторный 

центр у

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 15/09, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Кайтанак, ул. Молодежная,

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 11:05
Ф.И.О., должность*: Гордеев Е.Ю, представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 13:30
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 147: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 147.В.09.Б.01.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 147 распечатан21.01.2022 стр. 1 из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью пли частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г'осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Резул ьтаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 147
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:36

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
ми кроо р ганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица^Атветственного за оформление протокола:

____" С ____Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 147 распечатан 21.01.2022 стр.2из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛ 
ФБУЗ «Центр г 
в PecnyQ^i

м.п.
21.01.2022

И.Ю. Зубюк

1ены и эпидемиологии

зашиты пра

« о %

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 149 от 21 января 2022 г.

ГЭПЬНЫйХ 2 (Й

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие пловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № С 25/91, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Нагорная, 11 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 11:15
Ф.И.О., должность*: Гордеев Е.Ю, представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,4°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 13:35
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 149: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 149.В.09.Б.01.22

10. Средства измерений, иеныгательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1 -2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia col i и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п 11аименование, 
ГИИ Заводской помер 11омср в

1 осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 149 распечатан 21.01.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный цензр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 149
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:37

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лищк/рЗветственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 149 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

I. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГР! I 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н-93, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Солнечная, 9 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 11:25
Ф.И.О., должность*: Гордеев Е.Ю, представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,5°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 13:36
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 150: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 50.В.09.Б.01.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1 -2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации
Срок 

действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 150 распечатан 21.01.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 150
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:38

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица^^уветственного за оформление протокола:

/у / _______ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail,qornу.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель НДЦ

Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 9/87, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Березовка, ул. 
Комсомольская, 15 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 11:35
Ф.И.О., должность*: Гордеев Е.1О, представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 13:40
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 151: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" ■

8. Код образца (пробы): 15 1 .В.09.Б.01.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
1 ОСТ 3 1955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia col i и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 151
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:39

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее-число 
м и кроо р га низмо в

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица^ответственного за оформление протокола:

/Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай”

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический. 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр иены и эпидемиологии 
в Респуд,туя

ПРОТОКОЛ
ЭРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ОТ 21 января 2022 г.

21.0

л гай»
ИЛО. Зубюк

М.П.

Sos

Испытательный \ ■: ст t — з 
лабораторный

центр

г-о

------ «

ль)*: Муниципальное унитарное пред водстрой

ЛАБОРАП
№ 152

1. Наименование предприятия, организации (заявите. 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 22/12, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Садовая, 6 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 11:20
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 12,1°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 13:47
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 152: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 152.В.09.Б.01.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ' 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia сой и колиформных бактерий, и. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование.
ТИП Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Росреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 152
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:40

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица тветственного за оформление протокола:

__ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ ’’Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр/игисны и эпидемиологии 
в Респу&ъЛкеСАлтай»

21.012022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 154 ОТ 2 I января 2022 г.

2 / Испытательный
“ I лабораторный 
s \ центр

I. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 5568, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Центральная, 23
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 11:27
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 13:50
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 154: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 54.В.09.Б.01.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, отв твенного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 154
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:40

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

__—-Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 154 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный цент), ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 23/81, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Аргучинского, 53

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*: 
19.01.2022 1 1:50
Ф.И.О., должность*: Гордеев Е Ю, представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,5°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 13:45
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 155: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" .

8. Код образца (пробы): 155.В.09.Б.01.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1 -2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 155 распечатан 21.01.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
I (астоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-202 I
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

И. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лип ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАН И Я
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 155
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:41

1 Escherichia col i КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 155 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ лабораторный центр

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центп^игиены и эпидемиологии 
в Респубжгй</Алтап»

^^7/ И. К). Зубюк

21.01 £022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОР ATOP! IЫ X ИС 11ЫТ А И И Й 

№ 157 ОТ 2 I января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 26/88, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Аргучинского, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 12:00
Ф.И.О., должность*: Гордеев Е.Ю, представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в НЛЦ: 19.01.2022 13:47
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 157: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 157.В.09.Б.01.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia col i и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 157 распечатан 21.01.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

I Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытании

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 157
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:42

1 Escherichia сой КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, следственного за оформление протокола:

 Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 157 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Цен игиены и эпидемиологии 
в PecriyQ Алтай»

И. К). Зубюк

2Г(У!Л022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 158 от 21 января 2022 г.

м.п
ЗАЩИТЫ Пр,

I. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 1/90, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, уд. Подгорная, 10 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 11:35
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,3°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 13:52
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 158: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 158.В.09.Б.01.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 158 распечатан 21.01.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, етственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 158
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:42

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 3 1955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л„ врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 158 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н - 84, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Полеводка, ул. 
Центральная, 2 Д

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 11:50
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 13:53
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 160: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*: 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" •

8. Код образца (пробы): 160.В.09.Б.0 1.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1 -2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Иротокол(ы)№ 160 распечатан 21.01.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

ЕЗеличина 
допустимого уровня

ИД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 160
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:43

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ С---------------- ' Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 160 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс. (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru. 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр 
в Респур

■ гиены и эпидемиологии

И.Ю. Зубюк

2I.01.

Алтай»

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 161 ОТ 21 января 2022 г.

<» ч> W, 
гЛ'

I О' СО а.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие епловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/92, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Мульта, ул. Школьная, 90

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 11:40
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 13:50
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 161: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16 I .В.09.Б.01.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п 1 {аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 161 распечатан 21.01.2022 стр. 1из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер 11омер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 161
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:43

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лицщщтветственного за оформление протокола:
С-Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 161 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» .
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр йигиены и эпидемиологии 
в Респушшк^Алтай»
______________________ И.Ю. Зубюк

2 1.01.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ I64 OT2I января 2022 г.

I. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 27/82, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, и. Маральник-1

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 12:15
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,5°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 13:56
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 164: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 164.В.09.Б.0 1.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. ИД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СНУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 164 распечатан 21.01.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный цензр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 164
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:49

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай”

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 164 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qomy.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике^

2 1.01.2022

тай»
И.Ю. Зубюк

М.п.

,е У'Ф’Эг^
с-О -»

У.*

•Лловодстрой

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 166 ОТ 21 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предпри 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 10/91, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Теректа, ул. Новая, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 12:05
Ф.И.О., должность*: Черепанов С.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,5°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 13:52
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 166: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 166.В.09.Б.01.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coil и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование, 
тип Заводской помер Помер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 166 распечатан 21.01.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер 11омер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, от твенного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

ИД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 166
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:50

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

------Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол!ы )№ 166 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

I. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образна (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 24/05, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Советская, 25

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 12:00
Ф.И.О., должность*: Бабушкин Е.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 13:55
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 167: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 167.В.09.Б.01.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. ИД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, и. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер 11омер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 167 распечатан 21.01.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на пены тайный образец.
Настоящий протокол не можегбыть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, от ственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 167
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:51

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 167 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности нс несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qomy.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии 
в Респубд

21.01.2022

ПРОТОКОЛ
Л А БО Р ATOP ПЫХ ПСП Ы Г АIIИ Й 

№ 17 I ОТ 21 января 2022 г.

II.К). Зубюк
Алтай»

Испытал елышй 
лабораторный

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 9/83, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Талда, ул. Заречная, 9 Б

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 12:00
Ф.И.О., должность*: Кабарчин Э.Н., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 14:01
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 171: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 7 1 .В.09.Б.01.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование, 
тип Заводской помер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 171 распечатан 21.01.2022 стр. 1из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГ И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А II И Я
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 171
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:51

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 171 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республик«/Алтай»

ИЛО. Зубюк

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 174 ОТ 21 января 2022 г.

21.01.2022
м.п.

бводстрой

"'„ал»1™ п₽аа

гиспытательныЛ 1 w |

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предпр 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/10, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Талда, ул. Каратык, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 12:20
Ф.И.О., должность*: Кабарчин Э.Н., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,3°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 14:04
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 174: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 174.В.09.Б.01.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п 11аимено ванне, 
тип Заводской номер Помер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы)№ 174 распечатан 21.01.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАН ИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 174
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:52

1 Escherichia col i КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

- Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай'

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 174 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республиис/Алтай»
______ ________________И.Ю. Зубюк

21.01.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№175 ОТ 21 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 41/73, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Партизанская, 
17 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 12:10
Ф.И.О., должность*: Огнев М.И., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,5°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 14:00
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 175: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний н их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"-

8. Код образца (пробы): 175.В.09.Б.01.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, и. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 175 распечатан 21.01.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕР ПОЛОГИ ЧЕС К И Е ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 175
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 14:53

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

э Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 175 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республи Алтай»

И.Ю. Зубюк

« •%

21.01.2022
Ле У-’РеЧ5 
' '° SOT.'i-

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 176 ОТ 21 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/84, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Наговицина, 29
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 12:20
Ф.И.О., должность*: Огнев М.И., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,5°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 14:02
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 176: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 176.В.09.Б.01.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1 -2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.”

Протокол(ы)№ 176 распечатан 21.01.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 176
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 15:00

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
м и кроорганизм о в

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица^о^ветственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ ’’Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай'

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

IТротокол(ы) № 176 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный цензр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н-90, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Строительная, 7 А (РЭС)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 13:15
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 14:09
11Д на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 177: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): I 77.В.09.Б.0 1.22

9. ИД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 177 распечатан 21.01.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Помер в 

Росреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, отв твенного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 177
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 15:01

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

___ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 177 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qomy.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 10/08, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон, ул. 
Молодежная, 28

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 12:10
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛ Ц: 19.01.2022 14:05
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 178: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 78.В.09.Б.0 1.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, и. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 178 распечатан 21.01.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госрссстрс

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 178
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 15:01

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 178 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001 510329.

УТВЕРЖДАЮ

I. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*: Вода из скважины с разводящей сетыЛ

4. Место отбора*: Скважина № Г 3/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Строительная, 13 А (ПУ)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*: 19.01.2022 13:20
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура +5,5°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 14:1 I
НД на отбор проб: - "Отсутствует"

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам)

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 179.В.09.Б.01.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, 

п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ с в и летел ьст ва 
о поверке, протокола об 

аттестации
Срок 

действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол № 179 распечатан 21.01.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого 

уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 179
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 15:02

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица-рт-ветственного за оформление протокола:

Бачурина О. В., инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол № 179 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru. 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республи

21.01.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№181 ОТ 21 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тёпловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 7/12, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Баштала, ул. Солнечная, 17 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 12:30
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в НДЦ: 19.01.2022 14:07
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 181: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" ■

8. Код образца (пробы): 18 1 В.09.Б.0 1.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 181 распечатан 21.01.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, от ственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 181
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 1 73/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 15:03

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число
м и кроо р ган измо в

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 181 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qomy.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в РеспубликеДл гай»
______________________ ИЛО. Зубюк

21.01.2022

,/

протокол А
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 182 ОТ 21 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 6/02, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Парковая,35 
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 13:25
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,5°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 14:13
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 182: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 82.В.09.Б.0 1.22

9, НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1 -2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой волы."

Протокол(ы)№ 182 распечатан 21.01.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быт ь полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п I {аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СНУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, от ственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 182
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 15:03

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

__Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 182 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

I. Наименование предприятия, организации (заявитель)’1': Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № 1 Д, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 12:40
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 14:08
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 183: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 183.В.09.Б.01.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской помер 11омер в 

Госреестре

№ с в и детел ьс г ва 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 183 распечатан 21.01.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
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№ п/п 1 {аименование, 
тип Заводской номер 11омер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лищ тветственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 183
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 15:04

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число
м и кроо р 1 ai । из м о в

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Цен гр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕН ТА».

Протокол(ы)№ 183 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru. 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр иигиены и эпидемиологии 
в Республик(/<лтай»

21.01.20

ПРОТОКОЛ 
Л А БО Р ATOP 11Ы X И С П ЫТ А11И Й 

№ 186 ОТ 21 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 0ГР11 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 21/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 12:45
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 14:10
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 186: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" ■

8. Код образца (пробы): I 86.В.09.Б.01.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, и. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.”

Протокол(ы) № 186 распечатан 21.01.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.
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Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Росреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 186
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 15:05

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность .1ин;цлт1ветственного за оформление протокола:

---- -----Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 186 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гицюны и эпидемиологии 
в Республике .

И.Ю. Зубюк
ай»

21.01.2022

ПРОТОКОЛ
Л АБОР АТО РН ЫХ ИСПЫТАН IIЙ 

№ 187 ОТ 21 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 16/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 13:30
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИДЦ: 19.01.2022 14:17
11Д на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 187: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"-

8. Код образца (пробы): 1 87.В.09.Б.01.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 187 распечатан 21.01.2022 стр. I из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 187
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 15:05

1 Escherichia col i КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

э Общее число 
м и кроо р ган из м о в

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Sty Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи и

I. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 22/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 12:50
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 14:15
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 188: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 88.В.09.Б.01.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 188 распечатан 21.01.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица ветственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

МД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 188
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2. Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 15:06

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 и. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
м и кроор ган из м о в

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

_ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протоколы) № 188 распечатан 21.01.2022 стр. 2из2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный цензр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ1 (.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель или
ФБУЗ «Центр ьигиены и эпидемиологии 
в Республию/ллтай»
_____ ------------------з И.Ю. Зубюк

21.01.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 189 ОТ 21 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 14/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная,2 
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 13:33
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 14:19
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 189: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1 89.В.09.Б.0 1.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 189 распечатан 21.01.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный цензр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

mailto:qti@mail.qorny.ru


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лиц, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

ИД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 189
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 15:06

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01 
•

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай”

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 189 распечатан 21.01.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail-qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

I. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 9/2000, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2
А’

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 13:37
Ф.И.О., должность*: Беспалов А. А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,5°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 14:21
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 190: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 190.В.09.Б.01.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

11ротокол(ы)№ 190 распечатан 21.01.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тин Заводской номер 11омер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лиц:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

ИД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 190
Испытания проведены по адресу -.Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2. Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 15:07

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ31955.1-2013 п. 8
-у Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01 
в

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

ветственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 190 распечатан 21.01.2022 с гр . 2 и з 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Д^ггай»

21.01.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№191 ОТ 21 января 2022 г.

И.Ю. Зубюк

I. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 8/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
19.01.2022 13:42
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2022 14:22
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 191: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" ■

8. Код образца (пробы): 19 I .В.09.Б.01.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 3 1955.1 -2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица^фтветственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 19.01.2022 16:30

Регистрационный номер 191
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 19.01.2022 16:40 Дата выдачи результатов 21.01.2022 15:08

1 Escherichia соli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 и. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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